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La forma di energia pi u versatile e ampiamente utilizzata  e l'energia elet-
trica, una risorsa accessibile a oltre cinque miliardi di persone in tutto il
mondo.
Oggigiorno l'erogazione di energia elettrica proviene essenzialmente da cen-
trali di grandi dimensioni alimentate principalmente da combustibile fossile,
energia nucleare e idroelettrica che operano tramite sistemi di trasmissione
e distribuzione ormai consolidati. Sebbene questi sistemi orano un servizio
eciente in tutto il mondo da oltre un secolo, i tempi stanno cambiando.
La domanda di energia  e in rapida crescita a causa dei celeri sviluppi sociali
in numerose parti del mondo, ma anche in ragione del fatto che le economie
digitali moderne dipendono in misura sempre maggiore dalla disponibilit a di
energia elettrica. Tale rapporto di dipendenza impone nuovi sviluppi strut-
turali al ne di evitare problemi sulle reti, il cui costo grava notevolmente
sulle economie mondiali.
Allo stesso tempo, le societ a moderne hanno compreso che, per combattere il
cambiamento climatico, occorre ridurre le emissioni. A un impiego ottimale
delle fonti tradizionali deve aancarsi lo sviluppo della produzione da fonti
non tradizionali, quali ad esempio impianti eolici, ad energia mareomotrice,
solari, geotermici e a biomasse. Si assiste quindi alla diusione di un'ampia
gamma di fonti energetiche che comportano numerose complessit a in termini
di progettazione delle reti elettriche.
In questo ambito nasce il concetto di Smart Grid, una rete elettrica in gra-
do di gestire ecacemente le risorse, riducendo sensibilmente le perdite e
migliorando l'adabilit a del sistema. Nel primo capitolo verranno megliovi
descritte le dinamiche che hanno portato un forte interessamento in que-
st'ambito e saranno analizzate le principali caratteristiche che una rete di
questo tipo deve possedere.
Nel secondo capitolo viene presentato il concetto di operazioni di ranging,
e in particolare l'importanza del loro utilizzo al ne di ottenere un compor-
tamento eciente della rete. Questo sar a la base per la procedura di stima
della topologia di una rete elettrica, corpo centrale di questa tesi. Conoscere
la topologia della rete infatti  e di fondamentale importanza per perseguire
le intenzioni precedentemente illustrate.
Nel Capitolo 3, viene brevemente presentato un modello di una rete elettrica
che permette di osservare il comportamento di una Smart Grid, caratteriz-
zandone le principali peculiarit a.
Successivamente l'elaborato aronta con maggior attenzione l'operazione di
mapping della rete. Si parte con una descrizione delle principali topologie
utilizzate, analizzando i modelli matematici esistenti che tentano di stimare
una riproduzione fedele (Capitolo 4).
Nel Capitolo 5 viene presentata l'idea utilizzata per cercare di ottenere una
stima corretta dell'eettiva struttura di una rete di distribuzione elettrica,
con una parentesi dedicata al problema del cammino minimo in un grafo
corrotto da rumore.
I capitoli successivi arontano nel dettaglio il problema, presentando l'analisi
matematica che sta alla base e riassumendo inne i risultati e le simulazioni
realizzate.Indice
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Smart Grid
Con l'incremento della diusione di piccole sorgenti di energia, il concetto
di micro grids si sta fortemente sviluppando. L'apertura fatta in questi anni
verso le fonti di energia rinnovabili pone particolare attenzione allo sviluppo
di tale settore.
La forte dipendenza dell'economia mondiale dal petrolio e dai suoi derivati,
 e da sempre motivo di discussione e analisi. Oltre ad essere una fonte dan-
nosa per l'ambiente, si tratta comunque di una risorsa sempre pi u costosa
e, guardando la prospettiva futura, limitata.
Nasce dunque la necessit a di trovare un'alternativa in grado di contrastare
l'avvento di queste problematiche altrimenti incombenti.
1.1 Denizione
In questo ambito nasce il concetto di Rete Intelligente (Smart Grid): una
rete elettrica che integra e gestisce in modo eciente il comportamento e le
azioni di tutti gli utenti connessi, con l'obiettivo di garantire un funziona-
mento economicamente eciente del sistema elettrico, con un elevato livello
di sicurezza, continuit a e qualit a della fornitura.
Non si tratta quindi di una rivoluzione che prevede lo smantellamento del-
l'attuale sistema di distribuzione dell'energia, ma piuttosto di un'evoluzione2 Smart Grid
dello stesso. Si passa da una gestione di tipo Broadcast in cui i nodi produt-
tori (centrali elettriche, idroelettriche, nucleari, carbone) immettono energia
assorbita dagli utilizzatori (abitazioni, fabbriche.), ad un sistema controllato
di tipo Multicast.
In questo diverso tipo di gestione intervengono infatti i contributi forni-
ti dalle piccole sorgenti alternative che collaborano tra loro in un contesto
distribuito.
1.2 Motivazioni e principali caratteristiche
Le principali carenze dell'attuale sistema di distribuzione sono le seguenti:
 non  e previsto alcun controllo di 
usso;
 non vengono eettuati test riguardanti la qualit a;
 non si riesce a trovare un sistema per la gestione delle perdite di energia
lungo le linee;
 non e previsto alcun meccanismo di ottimizzazione del 
usso di potenza
all'interno della rete.
 E proprio su questi fattori che il concetto di Smart Grid punta pesante-
mente. L'idea  e quella di aancare all'attuale sistema di distribuzione le
tecnologie adibite al controllo e alla comunicazione digitale, in modo tale
da distribuire intelligentemente l'energia, riducendo le perdite e allo stesso
tempo aumentando l'adabilit a e la trasparenza del servizio.
Le motivazioni che dunque portano a questa evoluzione nel sistema di distri-
buzione di energia elettrica sono molteplici. In particolare poi dal punto di
vista strettamente economico si possono riassumere con i seguenti concetti
base:
 integrazione di produzione di energia da fonti rinnovabili anche sulla
rete di distribuzione;1.2 Motivazioni e principali caratteristiche 3
 ecienza energetica nella generazione e nell'impiego dell'energia;
 nuovi impieghi del vettore elettrico (auto elettrica);
 allargamento del mercato dell'energia e dei servizi oerti da genera-
zione e utenza diusa;
 maggior coinvolgimento nel mercato dell'energia degli utenti nali.
Figura 1.1: Minori emissioni di CO2, energie alternative, rete intelligente [1]
Dal punto di vista degli utenti invece, la rete attuale necessita di nuove ca-
ratteristiche, pi u vicine alle esigenze dei soggetti che si interfacciano con essa:
 nuove esigenze di connessione;
 miglioramento dell'esercizio della rete;4 Smart Grid
 sicurezza e qualit a della fornitura;
 nuovi criteri di pianicazione degli investimenti;
 miglioramento delle funzionalit a del mercato;
 maggior coinvolgimento dei consumatori.
Per riuscire ad attuare questa evoluzione del sistema, oltre alle infrastrut-
ture gi a esistenti della rete di distribuzione, la realizzazione di una rete
intelligente prevede l'utilizzo di:
1. dati e applicazioni;
2. sistemi di comunicazione;
3. intelligenza dei componenti.
Per una corretta gestione della rete sono sicuramente necessari dati tecnici
ed economici dei sistemi ad essa connessi. In questo ambito nasce l'esigen-
za di creare applicazioni adibite al controllo e all'amministrazione. Inoltre
assumono particolare importanza sistemi addetti alla previsione della gene-
razione di energia da fonti non programmabili, e della domanda proveniente
dagli utilizzatori.
I sistemi di comunicazione per le motivazioni n qui viste assumono una
grande rilevanza nell'ambito Smart Grid.  E necessaria una rete di teleco-
municazione che si integri con quella di potenza per rendere possibile l'in-
terazione tra le risorse connesse. Questa rete dovr a essere capillare, sicura,
con tempi di trasmissione prevedibili. Inoltre deve risultare poco costosa,
senza stravolgere l'architettura esistente.
La comunicazione, proprio per l'interazione che avviene tra gli elementi della
rete, diventa bidirezionale.
Inne l'intelligenza dei componenti assume un ruolo fondamentale per una
gestione ottimizzata. Sistemi di controllo e di protezione, sensori a basso
costo per la misurazione in tempo reale delle grandezze elettriche e sistemi1.3 Modello concettuale 5
per l'immagazzinamento dell'energia sono la base delle infrastrutture neces-
sarie a fornire tale requisito.
1.3 Modello concettuale
Il concetto di Smart Grid in realt a non si pu o denire univocamente. Molto
spesso gli obiettivi e le motivazioni sono le stesse, ma lo sviluppo  e pe-
santemente legato alla realt a in cui ci si trova. Trattandosi infatti di una
evoluzione, ogni singolo paese o continente  e dotato di infrastrutture e pecu-
liarit a diverse, e dunque il percorso seguito non  e detto sia comune a tutti.
Figura 1.2: Modello concettuale di una Smart Grid [2]
Tuttavia all'interno del modello concettuale di una Smart Grid [3] [2] pos-6 Smart Grid









L'energia come  e noto viene prodotta da sorgenti di diverso tipo. Fonti non
rinnovabili, come il carbone, il gas e il nucleare, ma anche fonti di energia
rinnovabili. Un'ulteriore distinzione tra le sorgenti rinnovabili riguarda la
variabilit a o meno della disponibilit a di queste.
L'energia solare ed eolica fa parte della categoria delle energie rinnovabili
ma variabili, mentre le sorgenti idroelettriche, geotermali, o lo sfruttamento
delle biomasse sono rinnovabili e non variabili.
Nella Figura 1.3 sono riportati i principali metodi di produzione, ed i legami
che questo dominio funzionale possiede con gli altri.
Trasmissione
Il dominio di trasmissione comprende la classica rete di trasmissione dell'e-
nergia su lunghe e medie distanze. Racchiude anche apparecchi che imma-
gazzinano l'energia per poi rilasciarla quando richiesta.
Lega in maniera diretta il dominio di generazione con quello che si occuper a
della distribuzione dell'energia stessa. Per permettere questo collabora coi1.3 Modello concettuale 7
Figura 1.3: Generazione dell'energia [2]
domini rappresentanti il mercato e le operazioni.
Inoltre compaiono operazioni di controllo e stabilizzazione dell'energia, mol-
to importanti per il corretto funzionamento della rete.
Distribuzione
Il dominio di distribuzione  e la connessione tra il dominio di trasmissione
prima presentato, e i consumatori nali. Collabora con gli altri domini come
quelli del mercato e delle operazioni.
L'energia elettrica viene prelevata dalla trasmissione, ma anche attinta dai
clienti che sono al tempo stesso produttori. Il tutto gestito in maniera
intelligente. Di questo dominio fanno parte anche gli strumenti di misura8 Smart Grid
Figura 1.4: Trasmissione dell'energia [2]
installati e tutti gli apparati utili alla distribuzione: anche la distribuzione
infatti si occupa di garantire un servizio di controllo e protezione.
Clientela
Il dominio cliente  e elettricamente connesso al dominio di distribuzione, e
oltre a comunicare con questo  e strettamente legato anche ai domini delle
operazioni, del mercato e dei service provider.
Rappresenta la connessione degli utenti nali alla rete attraverso strumenti
di misura. Questi strumenti regolano il 
usso di energia entrante ed uscen-
te, e raccolgono allo stesso tempo informazioni riguardanti l'utilizzo della
stessa.
In Figura 1.6  e riportato il dominio del cliente in tutte le sue principali
funzionalit a. Si noti la suddivisione in tre principali aree, quella casalinga,1.3 Modello concettuale 9
Figura 1.5: Distribuzione dell'energia [2]
quella industriale e quella commerciale.
Operazioni
Il dominio delle operazioni ha una visione globale della rete: si occupa infatti
della gestione e del controllo di tutti gli altri domini. Sfruttando una rete
di comunicazione bidirezionale (spesso tramite Power Line Communication)
supervisiona e controlla lo stato del sistema. Senza questo dominio i mec-
canismi di gestione del mercato si troverebbero spiazzati e poco informati
sulle decisioni da prendere. Coinvolge dunque pi u in generale il mercato
dell'energia.
Come si pu o notare dalla Figura 1.7 le operazioni da svolgere per il controllo
e la manutenzione di una rete di distribuzione elettrica sono molteplici. Si
aggiungono inoltre operazioni di costruzione o estensione della rete stessa.10 Smart Grid
Figura 1.6: Dominio cliente [2]
Mercato
Il dominio del mercato coordina tutti i soggetti in gioco nel mercato dell'e-
nergia che ruota attorno alla Smart Grid. Si parte dalla gestione del mercato
su ampia scala per passare al commercio al dettaglio e agli scambi di servizi
energetici.
Anche questo dominio  e interfacciato strettamente agli altri in modo che
tutti siano coordinati in un contesto di mercato libero e concorrenziale.
Service provider
Il dominio dei service providers gestisce tutte le operazioni tra i domini svol-
te da terze parti. I servizi oerti sono molteplici e hanno la peculiarit a di1.3 Modello concettuale 11
Figura 1.7: Dominio delle operazioni [2]
essere a stretto contatto con gli utilizzatori nali.
Ad esempio l'utilizzo di un portale web per il controllo dell'energia erogata
ai clienti, o servizi legati alla gestione delle interruzioni.
Il dominio dei service providers perci o come ci si pu o attendere  e diretta-
mente connesso al dominio dei consumatori. Il tutto senza compromettere
in alcun modo la sicurezza, l'adabilit a, l'integrit a e la stabilit a della rete
elettrica.12 Smart Grid
Figura 1.8: Dominio dei mercati [2]
1.4 Sviluppi internazionali
I primi passi verso una forma dierente di gestione dell'energia sono stati
mossi dagli Stati Uniti d'America, seguiti dalla comunit a Europea e dai
principali paesi asiatici in forte sviluppo.
Come detto in precedenza non esiste una denizione rigida per il concetto di
Smart Grid, e molto spesso le realizzazioni presenti nei vari paesi presentano
sostanziali dierenze. Tuttavia esiste un lo conduttore, dettato soprattutto
dai seguenti fattori:
1. continuo aggravarsi delle condizioni ambientali del nostro pianeta;
2. necessit a di aumentare la sicurezza e la qualit a delle forniture energe-
tiche, con particolare attenzione alle perdite lungo le linee;
3. apertura e liberalizzazione del mercato di distribuzione dell'energia.1.4 Sviluppi internazionali 13
Figura 1.9: Dominio dei servizi [2]14 Smart GridCapitolo 2
Ranging
Con il termine ranging si denisce la capacit a di estrapolare informazioni
accurate sulla posizione di un dispositivo. Si pu o intuire come questo settore
assuma sempre pi u importanza in ambiti come quello militare o della pub-
blica sicurezza. Tuttavia anche per applicazioni commerciali, o nella vita di
tutti i giorni, siamo circondati da dispositivi in grado di ottenere o fornire
indicazioni sulla posizione geograca (GPS).
Esistono poi altre tecniche di ranging che riescono ad operare anche dove
il GPS fallisce, come all'interno di edici o altre barriere architettoniche,
garantendo anche una precisione maggiore visto il diverso uso cui sono adi-
bite. Basti pensare al monitoraggio dei movimenti di persone in aree di alta
sicurezza, o a quello di pazienti in determinati servizi di assistenza medica.
Non bisogna poi dimenticare quanto importante possano essere queste tec-
niche in ambiti come quello militare o in operazioni di ricerca di dispersi in
disastri naturali.
Inoltre, le tecniche di ranging trovano ampia collocazione in applicazioni co-
me i protocolli di rete, dove assumono un ruolo fondamentale per gestire le
tecniche di routing e dunque garantire una elevata ecienza della rete.16 Ranging
2.1 Tecniche di ranging
Lo scopo della localizzazione dunque  e quello di ricavare la posizione di nodi
partendo da un insieme di misurazioni. Esistono diverse tecniche per la sti-
ma della distanza tra due nodi: alcune sfruttano la propagazione temporale
di un segnale che viaggia dalla sorgente al destinatario, in altre invece il
parametro fondamentale per la stima  e la misura della potenza del segnale
ricevuto.
Per stimare la distanza tra due nodi sfruttando l'approccio temporale le
operazioni da svolgere nel caso basilare sono piuttosto semplici:
1. si invia dalla sorgente un segnale in un determinato istante;
2. si osserva al destinatario l'istante di arrivo;
3. si calcola la dierenza dei due istanti e, supponendo che il segnale
viaggi alla velocit a della luce, si stima la distanza che intercorre tra i
due nodi.
Tuttavia questa prima versione semplicata  e sensibile rispetto a molte pro-
blematiche che intercorrono nel mondo non ideale. Inoltre prevede una sin-
cronizzazione tra la sorgente e il destinatario che non  e sempre garantita.
Esistono dunque una serie di tecniche pi u complesse che sono state studiate
per sopperire alle problematiche emerse.
L'introduzione dell'informazione di timestamp nel pacchetto inviato dalla
sorgente al destinatario, o la stima del Round-Trip Time (RTT) anzich e
della misurazione di singola andata, sono solo alcuni di questi accorgimenti.
Ad esempio, proprio per limitare il problema della sincronizzazione tra la
sorgente e il destinatario, si consideri la seguente soluzione (Figura 2.1):
 il nodo A trasmette un pacchetto al nodo B;
 il nodo B elabora il dato ricevuto in un tempo pressato e;
 successivamente il nodo B risponde con un pacchetto di acknowledge-
ment;2.2 Ranging nelle smart micro grids 17
 la sorgente ora sar a in grado di calcolare il RTT e da questo ricavare
la lunghezza del collegamento.
Figura 2.1: Calcolo del RTT
In particolare, il calcolo del RTT in questo caso sar a eettuato come segue:
RTT = 2p + e (2.1.1)
dove p  e il tempo di propagazione del segnale lungo la linea.
In questo modo una errata sincronizzazione tra sorgente e destinatario ri-
sulta essere indierente ai ni di una corretta stima della distanza.
2.2 Ranging nelle smart micro grids
Negli ultimi anni la forte apertura verso l'energia rinnovabile ha portato alla
nascita di numerose sorgenti di energia alternativa.
Queste sorgenti per uso residenziale (ma non solo) come pannelli fotovoltai-
ci, micro turbine o pale eoliche possono essere utilizzate al ne di ridurre al
minimo i costi di produzione e distribuzione dell'energia. Per raggiungere
tali obiettivi diventa fondamentale la presenza di un sistema di controllo e
di misura, ovvero la realizzazione di una smart micro grid.18 Ranging
L'idea  e quella di agire sulle correnti immesse dai generatori locali, in mo-
do da garantire una tensione stabile sulla rete minimizzando cos  le perdite
sulle linee. In questo modo si riducono i costi ed  e possibile migliorare il
dimensionamento della linea stessa.
Per perseguire tale scopo evitando di spostarsi verso un orientamento cen-
tralizzato, una soluzione  e quella di utilizzare un approccio di tipo token
ring [4]. Nella rete quindi circoler a un token che permetter a al nodo in suo
possesso di porre alcune correzioni alla corrente immessa. Il token poi verr a
passato ad un altro nodo che ripeter a le stesse operazioni.
Questo tipo di approccio risulta essere il migliore sotto il punto di vista
prestazionale, inoltre gode dei beneci relativi ad una politica di tipo distri-
buito, evitando i principali problemi di una scelta centralizzata.
Il controllo ottimale viene raggiunto quando tutti i generatori locali cono-
scono la topologia della rete, ed in particolare la distanza che intercorre con
i loro vicini. Nasce dunque l'esigenza di stimare correttamente le dimensio-
ni delle linee. Tale problema  e arontato tramite l'utilizzo delle cosiddette
Power Line Communication (PLC). Grazie a questo tipo di comunicazione
gli obiettivi pressati sono perseguibili con maggior facilit a, garantendo un'
infrastruttura di comunicazione necessaria per il controllo e la realizzazione
di un sistema di misura per la stima delle lunghezze.
2.3 Ottimizzazione nelle micro grids
In questo capitolo si vuole approfondire l'importanza di utilizzare tecniche di
ranging, ovvero la capacit a di ottenere informazioni accurate sulla posizione
di un dispositivo.
Nelle micro-grid le sorgenti locali sono interfacciate alla rete attraverso dei
dispositivi elettronici di potenza. L'obbiettivo  e quello di farle lavorare in
modo cooperativo, raggiungendo cos  gli scopi pressati:
 sfruttare in modo completo le sorgenti locali;
 ridurre le perdite di distribuzione lungo le linee;2.3 Ottimizzazione nelle micro grids 19
 stabilizzare la tensione.
Come accennato in precedenza, una tecnica che fornisce buone prestazioni
 e basata sul token ring [5], in cui le sorgenti locali si passano un token at-
traverso la rete ed eseguono alcune operazioni. Pi u nel dettaglio, quando
una sorgente ottiene il token, entra nella fase di controllo. L'abilitazione
avviene sicamente tramite la ricezione di un segnale di enable associato ad
un pacchetto dati.
Durante questa fase di controllo il processore va ad agire sulla corrente in
uscita dalla sorgente in accordo con l'algoritmo di controllo stesso per poi
spedire il token ad un altro processore.
Nella fase in cui la sorgente non possiede il token invece la corrente viene
mantenuta inalterata.
Questa operazione  e molto utile in quanto permette di evitare interazio-
ni e stabilizza l'impedenza vista da ogni processore nella fase di controllo.
L'algoritmo di controllo  e scelto in modo tale da soddisfare due requisiti
fondamentali del sistema:
 la regolazione sulla corrente attiva, che  e necessaria al ne di massimiz-
zare lo sfruttamento delle sorgenti di energia locali. In particolare nel
caso di sorgenti di energia rinnovabili lo scopo da raggiungere  e quello
di estrarre la maggior potenza possibile, mentre per quanto riguarda
le unit a di stoccaggio, l'energia  e accumulata o fornita, a seconda delle
necessit a della rete;
 la regolazione sulla corrente reattiva, che permette di controllare la
tensione e minimizzare le perdite di distribuzione.
Come si pu o notare in Figura 2.2 il nodo N  e dotato di un insieme di nodi
adiacenti N1;::::;NK; legati tramite gli archi L1;:::::;LK.
Si esprime poi con Un la tensione all'n-esimo nodo, n = 1;:::::;K.
Uno dei principali obiettivi  e quello di minimizzare le perdite dovute alla
distribuzione dell'energia prodotta dalle sorgenti locali.20 Ranging
Figura 2.2: Nodi attivi vicini in una micro grid
Per poter ridurre al minino questo contributo negativo  e fondamentale re-











dove Zk  e l'impedenza associata al percorso Lk. Se il valore di impedenza












con dk lunghezza associata al percorso Lk.
Denendo:
 IN corrente al nodo N,
 IN variazione della corrente al nodo N,
 U0
N tensione iniziale assunta costante,
 Zeq impedenza equivalente al nodo N, ricavata tramite misurazioni
sulla linea, pari a Zeq = Req + jXeq.2.3 Ottimizzazione nelle micro grids 21
La miglior congurazione di corrente che permette alla tensione di raggiun-
gere il valore ottimo  e facilmente determinata osservando che se la corrente
ha una deviazione IN, la tensione diventa:
UN = U0







































Un controllo ottimale della corrente produce come eetto positivo la di-
minuzione delle perdite di distribuzione e la stabilizzazione della tensione
nell'intera rete.
Ecco perch e l'analisi pone particolare enfasi su queste considerazioni.
Per ottenere valori di tensione al nodo N vicini all'ottimo U
opt
N si sfruttano
le variazioni delle correnti.
Nella pratica per o solamente la variazione di corrente reattiva I
00
N pu o esse-
re scelta in maniera indipendente, mentre I
0
N deve soddisfare le condizioni
sui 
ussi di potenza richiesti.
Si  e parlato dell'importanza di ottimizzare il controllo, tuttavia per perse-
guire tale scopo sono necessari alcuni presupposti:
  e necessario conoscere la struttura della rete, dunque i nodi vicini
devono essere identicati e la loro distanza deve essere misurata,
 sono necessari protocolli di comunicazione per lo scambio di informa-
zioni e dati sulle misurazioni di tensione tra i nodi adiacenti.
Per soddisfare tali condizioni  e necessario che:
 tutti i nodi attivi della rete siano dotati di PLC,
 ogni nodo deve essere univocamente riconoscibile. Ad esempio pu o
essere utilizzato un codice che rappresenta l'indirizzo del dispositivo.
Il paragone che nasce inevitabilmente con le reti di computer ore
ecacemente una possibile risoluzione.22 Ranging
Fondamentale importanza dunque assume la procedura di mappatura della
rete, corpo centrale di questa tesi.
L'identicazione dei vicini di un nodo in tempo reale avviene secondo due
fasi:
1. il nodo in fase di controllo spedisce una richiesta di informazioni tra-
mite PLC e riceve una serie di risposte. Analizzando le repliche, salva
l'indirizzo del mittente in memoria. Tutti i nodi che rispondono alla
richiesta sono detti corrispondenti;
2. allo stesso tempo grazie alla tecnica di ranging vengono stimate anche
le distanze tra i nodi attivi sulla rete. Associando la distanza al ri-
spettivo indirizzo viene cos  costruita una tabella che descrive la rete
in quel particolare istante.
Grazie alla tabella costruita con la modalit a presentata si ottengono infor-
mazioni importanti sulla struttura della rete. Proprio queste saranno la base
di partenza per il problema di mapping di una smart grid.
Tuttavia per caratterizzarne pienamente l'evoluzione queste operazioni devo-
no essere ripetute periodicamente, aggiornando cos  la tabella complessiva.
2.4 PLC e problematiche
Diversamente dalle altre tecnologie trasmissive basate sull'utilizzo di cavi
coassiali, bre ottiche o doppini telefonici, le PLC forniscono una tecnologia
per la trasmissione di dati sfruttando la rete elettrica come mezzo trasmis-
sivo.
La comunicazione si realizza sovrapponendo al trasporto comune di corrente
elettrica a bassa frequenza un segnale a frequenza pi u elevata che, tramite
opportuna modulazione porta l'informazione desiderata.
La separazione delle due funzionalit a avviene poi tramite l'utilizzo di appo-
siti ltri.
In realt a la nascita di questa tecnologia non  e legata allo sviluppo recente2.4 PLC e problematiche 23
delle smart grid, ma in passato  e stata utilizzata in diversi ambiti. Ad esem-
pio prima dell'introduzione della telefonia mobile, le PLC furono utilizzate
nelle trasmissioni con treni in marcia, oppure per il controllo di apparati
elettrici tramite la propria rete di alimentazione, o ancora per la lettura dei
contatori elettrici in modo remoto. Pi u recentemente invece  e stata utiliz-
zata per dare accesso dati (molto spesso Internet) alle case tramite la rete
elettrica, limitando cos  la necessit a di instaurare collegamenti tramite cavi
coassiali.
Questa tecnica tuttavia presenta alcune problematiche. In primo luogo i
punti di collegamento tra i cavi, o i box di connessione, contribuiscono al-
la presenza di fenomeni ri
essivi che devono essere opportunamente gestiti.
Anche la diversa impedenza caratteristica dei cavi di distribuzione fa si che il
percorso tra trasmettitore e ricevitore non sia univoco e diretto, ma subisca
echi. Il risultato  e quindi uno scenario di tipo multipath fading.
Tuttavia questa non  e l'unica problematica riscontrata. Possono nascere in-
terferenze dovute ad altri sistemi di comunicazione che operano sulle stesse
frequenze delle PLC. Inoltre il campo elettrico pu o essere assorbito dai cavi
generando fenomeni distorsivi sui segnali trasmessi.24 RangingCapitolo 3
Modello del sistema
Fino a questo momento si  e parlato di rete elettrica \intelligente", di alcune
sue caratteristiche e peculiarit a, ma a livello puramente sico non  e stata
fornita alcuna considerazione.
Il tema di questo capitolo sar a la denizione di un modello per una rete
elettrica lineare che permetter a di caratterizzare una smart grid [6].
3.1 Struttura
Si consideri una rete elettrica lineare. Grazie a questa assunzione le quantit a
elettriche si possono pensare nel dominio della frequenza composte da una
collezione di K componenti dette armoniche.
La rete sar a composta da due tipologie di sorgenti:
1. una serie di sorgenti di energia rinnovabile (pannelli fotovoltaici, turbi-
ne, pale eoliche) chiamate sorgenti locali (local sources, LS) o interfacce
elettriche di potenza (Power Electronic Interface, PEI), indicizzate da
m = 1:::::;M;
2. una sorgente principale(Main Source, MS) che si allaccia alla rete in un
punto di accoppiamento comune (Point of Common Coupling, PCC).26 Modello del sistema
Figura 3.1: Rete con PCC, M = 2 sorgenti locali e L = 3 carichi.
In Figura 3.1  e riportato un esempio di rete in cui oltre alla presenza della
sorgente principale compaiono due sorgenti locali e tre carichi.
Nel modello considerato ciascuna sorgente locale  e rappresentata tramite un
generatore reale di corrente. Pi u dettagliatamente  e composta dal parallelo
tra un generatore ideale di corrente I
(k)
m e un'impedenza caratteristica Z
(k)
m .
Sintetizzando il contributo di corrente delle varie sorgenti locali in un unico

















dove m = 1:::::;M. Considerando invece la matrice di tutte le correnti






La MS viene invece modellata come un generatore reale di tensione, ovvero
come la serie tra una generatore ideale di tensione e un'impedenza caratte-
ristica.
Oltre alle sorgenti, nella rete sono presenti anche dei carichi (LOADs) che
saranno modellati tramite generatori reali di corrente. Anche questi dunque
saranno scomposti dal parallelo tra un generatore ideale I
(k)
l e un'impedenza3.2 Parametri caratterizzanti 27
caratteristica Z
(k)
l . Con l = 1;:::::;L.






















L'obiettivo primario  e quello di ottimizzare al massimo l'utilizzo delle sorgen-
ti locali, limitando le perdite sulle linee. La funzione costo da minimizzare
dunque dipender a dalla quantit a di corrente (e quindi dalla potenza attiva)
iniettata nella rete dalle sorgenti locali.
Ovviamente l'obiettivo di minimizzare la funzione costo dovr a essere perse-
guito rispettando le richieste di potenza necessarie ai carichi della rete.
Nasce la necessit a di denire un modello appropriato della funzione costo,
che rappresenti con semplicit a le caratteristiche della rete.
Si considerano come incognite per il sistema:
 I
(k)
0 corrente della sorgente principale
 V
(k)
m tensione ai capi dell' m-esima sorgente locale.
Il modello con cui si  e deciso di descrivere la rete  e lineare, e dunque go-
de delle propriet a caratterizzanti questa categoria. Ad esempio  e possibile
applicare il principio di sovrapposizione degli eetti ottenendo le relazioni:
I
(k)
0 = a(k)I(k) + (k)
V (k)
m = b(k)
m I(k) + (k)
m ; m > 0
(3.2.1)
Dove a(k) e b
(k)
m sono vettori riga di dimensione M che dipendono dai carichi,
dalle impedenze di linea, e dalla topologia della rete.
Gli elementi del vettore a(k) sono adimensionali, mentre quelli del vettore
b
(k)
m sono espressi in ohm. Le costanti (k) e 
(k)
m oltre a dipendere anch'esse
dalla topologia della rete, sono soggette anche alle variazioni delle correnti28 Modello del sistema
Ik
l e della tensione della MS V
(k)
0 .
Le unit a di misura per queste costanti sono rispettivamente Ampere e Volt.
Si pu o esprimere la potenza attiva generata da ogni sorgente locale alla














 la matrice R
(k)
m  e di dimensione M  M,
 il vettore p
(k)
m  e di dimensione 1  M,
 d
(k)







































0 m > 0;
(3.2.5)
dove i vettori em rappresentano la base canonica.
La potenza attiva per armonica pu o essere sommata in modo da ottenere la





m m = 1;2;3;::::::M: (3.2.6)
La potenza attiva prodotta dalla sorgente principale MS viene indicata col
simbolo P0.
Dopo queste considerazioni si pu o notare dunque come il sistema possa es-
sere descritto completamente sulla base della conoscenza dei vettori a(k) e
b
(k)




Conoscere la topologia della rete elettrica  e di fondamentale importanza.
Anche nell'ambito telefonico o pi u generalmente nel mondo delle teleco-
municazioni moderne conoscere la topologia della rete  e un requisito quasi
indispensabile.
In particolar modo poi risulta fondamentale ai ni dell'applicazione dei me-
todi di ottimizzazione vincolati dalla rete, poich e  e proprio la topologia di
questa ad in
uenzare la dinamica delle grandezze in gioco.
4.1 Topologia nelle Smart Grid
Nell'ambito delle Smart Grids la struttura della rete ha un peso non in-
dierente nella scelta della tecnologia da implementare. Infatti come detto
precedentemente l'obiettivo  e quello di rendere la rete il pi u intelligente pos-
sibile, limitando le perdite di energia sulle linee.
Inoltre sono necessari protocolli di comunicazione, come possono essere le
PLC [7], che a loro volta partono proprio dall'analisi topologica della rete
per poi trasmettere l'informazione.
Non ultima, la conoscenza delle caratteristiche topologiche e statistiche per-
mette di sviluppare una piattaforma di simulazione in grado di generare
un'innit a di casistiche di rete che risultano molto utili nelle applicazioni.30 Topologia della rete
Proprio questa motivazione ha attirato l'attenzione di molti ricercatori che
hanno formulato molteplici modelli statistici. Tuttavia molto spesso la strut-
tura della rete  e fortemente dipendente dalla tecnologia del paese in cui  e
presente.
Un altro importante fattore che separa in tre grandi aree la struttura della
rete  e la tensione che esse trasportano:
 Alta tensione (132 - 220 KV), che comprende la parte di trasmissione
su lunga distanza, ovvero le dorsali presenti tra la generazione e la rete
di distribuzione;
 Media tensione (5.3 { 30 KV), che comprende la parte della rete di
distribuzione che lega le dorsali all'utenza nale;
 Bassa tensione (220 { 380 V), che comprende la parte di distribuzione
lato utente nale;
In maniera del tutto generale, all'interno della rete di distribuzione com-




 grafo fortemente connesso;
 grafo sparso.
Reti, o parti di esse tipicamente radiali si incontrano in particolare in zone
rurali, in cui esistono lunghe linee con zone di carico isolate e distanti tra
loro. Ovviamente, questo tipo di topologia  e decisamente la peggiore per
i protocolli di comunicazione. Ad esempio con le PLC, per comunicare da
una sorgente, ad un destinatario presente nella parte opposta della rete, si
dovrebbero per forza attraversare tutti i nodi intermedi.4.2 Caratteristiche topologiche 31
Nelle zone urbane invece, la topologia della rete cambia. Spesso ci si trova
realt a strutturali ad anello, oppure interconnesse. Queste topologie sono pi u
consone nella distribuzione del servizio dove la densit a abitativa  e elevata.
Figura 4.1: Esempio di topologia a grafo parzialmente connesso.
Per la parte a bassa tensione, dove la rete arriva a stretto contatto con
l'utenza nale, la struttura predominante e quella ad albero, in cui le foglie
rappresentano gli utilizzatori (Figura 4.3).
Lo studio arontato si focalizzer a maggiormente nel caso della bassa/media
tensione, essendo quest'ultima oggetto di molti recenti studi in particolare
nel nord America. Qui infatti, a dierenza della zona europea, la media
tensione possiede una copertura pi u capillare, arrivando quasi a contatto
con l'utenza nale.
4.2 Caratteristiche topologiche
Dal punto di vista topologico dunque la rete di distribuzione si pu o vedere
come un grafo non orientato dotato di L archi e N nodi. Questa topologia32 Topologia della rete
Figura 4.2: Esempio di topologia ad anello.
permette una grossa 
essibilit a, infatti molti altri tipi di struttura possono
essere visti come caso particolare di grafo.




> > > <
> > > :
A(t;i) = 1 iN;tL
A(t;j) =  1 jN;tL
A(t;k) = 0 kN;tL k 6= i;k 6= j
(4.2.1)
questa matrice avr a dimensioni L  N.
Partendo da questa denizione si pu o ottenere una rappresentazione matri-
ciale del grafo calcolando la sua matrice Laplaciana L:
L = ATA (4.2.2)
L :
8
> > > <
> > > :
A(i;j) =  1 se esiste il link che lega i a j; e i 6= j
L(i;j) = k k =  
P
i6=j L(i:j); i = j
L(i;j) = 0 altrimenti
(4.2.3)
con i;j = 1;::::;N. Dove, per evitare incongruenze di notazione, la cardina-
lit a dell'insieme rappresentante i link sar a espressa dalla lettera m.4.2 Caratteristiche topologiche 33
Figura 4.3: Esempio di topologia ad albero.
La matrice L  e di fondamentale importanza, poich e da quest'ultima  e pos-
sibile ricavare le metriche su cui si basa l'analisi. In particolare:







 Il grado medio dei nodi k della rete, che rappresenta il numero di lati








 La matrice di adiacenza Madj che dipende direttamente da L come
segue:
Madj =  L + diag(b k) dove:
b k = diag(L) = [k1;:::::kN]:
(4.2.6)






(   i): (4.2.7)34 Topologia della rete
in cui i i = 1;:::::;N rappresenta lo spettro del grafo, ovvero
l'insieme degli autovalori della sua matrice di adiacenza.
 La connettivit a algebrica 2(L) del grafo, facilmente ricavabile in quan-
to direttamente espressa dal secondo pi u piccolo autovalore della ma-
trice L.
Altre metriche caratterizzanti la topologia di una rete sono:

















, ovvero il rapporto tra il numero di nodi con






k ki : ki > k k1
N
; (4.2.9)
 Il coeciente di Pearson  che rappresenta una misura della correla-
zione esistente tra i gradi dei diversi nodi della rete
 =
P
i;j(ki   k)(kj   k)
qP
i;j(ki   k)2(kj   k)2
: (4.2.10)
Per farsi una idea dei valori che questi parametri possono assumere nei vari
casi reali si osservi la tabella sotto riportata.4.3 Modelli per la rete 35




IEEE-30 (30,41) 2.73 -0.0868 0.2333
IEEE-57 (57,78) 2.74 0.2432 0.2105
IEEE-118 (118,179) 3.03 -0.1526 0.3051
IEEE-300 (300,409) 2.73 -0.2206 0.2367
NYISO (2935,6567) 4.47 0.4593 0.1428
WSCC (4941,6594) 2.67 0.0035 0.2022
Caratteristiche topologiche di reti reali del mid-west degli Stati Uniti
(IEEE-30, 57, 118), new England (IEE 300), New York (NYSO) ed ovest
degli United States (WSCC).
Nella prima colonna compaiono le cardinalit a degli insiemi che rappresenta-
no i nodi e gli archi con cui viene modellato il grafo. Via via poi compaiono
gli altri parametri presentati.
Particolare importanza assume il grado medio di connettivit a, in quanto
fornisce direttamente importanti considerazioni a livello topologico. Si noti
come il valore di k non sia direttamente proporzionale alle dimensioni della
rete, questo implica che la struttura che meglio la caratterizza sia quella di
un grafo sparso.
Il grado di connettivit a invece ha una stretta dipendenza dalla particolare
area geograca in cui opera la rete. Osservando la rete IEEE-300 (300 nodi
e 409 links) presente nel New England, si nota come abbia grado di con-
nettivit a medio inferiore rispetto alla rete IEEE-118 (118 nodi e 179 links)
ubicata nel mid-west degli USA, nonostante le dimensioni siano pi u che dop-
pie.
4.3 Modelli per la rete
Molti ricercatori hanno cercato di trovare un buon modello di rete basato su
parametri statistici che fosse coerente alla realt a. Alcuni, ad esempio, cer-
carono di riportarsi verso una struttura ad anello, mentre altri utilizzarono36 Topologia della rete
una topologia ad albero per studiare la robustezza della rete di distribuzione
nei punti critici.
Sotto alcuni aspetti il loro lavoro costituiva un buon modello, ma la topolo-
gia della rete ad anello o ad albero non ri
etteva completamente il caso di
una rete elettrica reale.
Un grande contributo  e quello fornito da Watts e Strogatz [8] che per primi
introdussero il concetto di small-world network. Una rete con questo tipo di
topologia  e caratterizzata da una lunghezza media dei percorsi minore (in
termini di hop) e un indice di clustering maggiore.
4.3.1 Modello RT-nested-Smallworld
Il modello proposto da Watts e Strogatz non risulta essere perfettamente
coerente con la realt a, soprattutto se si considerano reti di distribuzione
dell'energia. Infatti, le reti di distribuzione godono di una migliore connet-
tivit a e scalabilit a rispetto alla proposta Small-World.
Figura 4.4: Confronto tra topologie di rete casuale. (1, modello Watts-
Strogatz), (2, rete reale IEEE-57).4.3 Modelli per la rete 37
Nasce cos  l'esigenza di creare un nuovo modello, che sviluppi l'idea di base
n qui vista avvicinandosi con maggior precisione al mondo reale.
RT-nested-SmallWorld [9] ha come idea di base quella di partire generando
sottoreti di tipo Small-World, per poi unirle in una struttura ad anello. Le
sottoreti create inizialmente sono di dimensione tale da produrre gra con
un coeciente di connessione molto realistico, e l'operazione nale di colle-
gamento delle sottoreti garantisce una connettivit a algebrica simile a quella
di una rete concreta.
Figura 4.5: Struttura del modello RT-nested-Smalworld.
Ottenuta la topologia cercata, l'operazione successiva  e quella di assegnare
le impedenze di linea. Questa operazione viene svolta utilizzando parametri
e distribuzioni diverse a seconda della rete che si vuole modellare.
Il modello RT-nested-SmallWorld,  e stato scelto come base per poter gene-
rare reti di test in ambiente Smart Grid. Le principali motivazioni di tale
preferenza sono:
 disponibilit a di innite topologie di rete da poter utilizzare.
Con i precedenti modelli infatti spesso la scelta risultava limitata, e
dunque nel caso di reti dierenti da quelle considerate, l'analisi non38 Topologia della rete
forniva report realistici. Avendo a disposizione una gamma pi u ampia
e variegata invece questo problema non sussiste pi u;
 struttura gerarchica del modello proposto. Le reti reali, anche se di di-
mensioni elevate, sono costituite da sottoinsiemi di dimensioni minori
tra loro connessi. Questo modello rispecchia pienamente questa consi-
derazione di tipo topologico, e come visto precedentemente la sfrutta
nella sua implementazione;
 simulatore veloce ed adabile.
La generazione della rete con questo modello  e composta da tre passi fon-
damentali:
 generazione dei sottoinsiemi chiamati Cluster-SmallWorld;
 connessione a reticolo dei cluster;
 generazione ed assegnazione delle impedenze di linea ai link della rete.
La generazione dei cluster  e una versione rivisitata delle reti Small-World
proposte da Watts-Strogatz, ed  e composta a sua volta da due fasi: link
selection e link rewiring.
La fase di link selection inizia selezionando la dimensione delle sottoreti che
si andranno a creare, ovvero il numero di nodi N presenti in ognuna di que-
ste. Prendendo in considerazione un nodo alla volta, si andranno a creare
k link che legheranno quest'ultimo ai suoi nodi vicini, dove i nodi sono con-
siderati vicini se la loro distanza risulta essere inferiore ad una certa soglia
d0.
Il valore k  e un numero estratto da una variabile aleatoria geometrica di
media k, ovvero il grado di connettivit a medio della rete.
La fase di link rewiring  e volta alla creazione dei cross-link all'interno del
Cluster-SmallWorld.
Il meccanismo di rewiring si basa sull'utilizzo di una catena di Markov a due4.3 Modelli per la rete 39
stati, come si pu o notare dalla Figura 4.6.
Figura 4.6: Catena di Markov per l'operazione di link rewiring.
La catena compie un numero di passi pari al numero di nodi appartenenti
al cluster, e all'n-esimo nodo verr a assegnato lo stato equivalente a quello
della catena nell'n-esima iterazione.
Gli stati rappresentano:
 1 la possibilit a di subire azione di rewiring,
 0 non essere coinvolto in tale operazione.
Si creeranno in questo modo gruppi di nodi nello stato \1", seguiti da gruppi
di nodi nello stato \0".  E facilmente intuibile che le probabilit a di transi-
zione della catena in
uenzino pesantemente la distribuzione degli stati per
i nodi. Per questo motivo i valori assunti da  e  sono:
  = 1




1 p1 dove p1  e la probabilit a asintotica.
I nodi nello stato \0" dunque rimarranno invariati, mentre i link dei nodi
nello stato \1" subiscono l'azione di rewiring con una certa probabilit a qrw.
L'operazione consiste nello scollegare la destinazione dell'arco appartenente40 Topologia della rete
al nodo con stato unitario, e prevede la ricollocazione di questo in un altro
gruppo di nodi il cui stato  e \1".
Figura 4.7: Operazione di rewiring.
La parte successiva prevede la connessione in un reticolo dei cluster appena
generati. I nodi da connettere sono selezionati casualmente tra le sottoreti
vicine.
Inne rimane l'operazione di generazione e assegnazione delle impedenze.
Si sceglie una delle possibili distribuzioni (Tabella 4.8), e si procede all'at-
tribuzione dei valori.
Ovviamente i link appartenenti al singolo cluster avranno dimensioni infe-
riori rispetto a quelli appartenenti alle operazioni di rewiring. Inoltre com-
paiono anche i link di connessione tra i cluster, che assumeranno lunghezze
decisamente superiori.
L'idea  e quella di generare m valori di impedenza secondo la distribuzione
scelta, ordinarli in modo crescente, e assegnarli ai vari link a seconda del
loro gruppo di appartenenza.4.3 Modelli per la rete 41
Figura 4.8: Distribuzione dei parametri nelle reti reali.42 Topologia della rete
Figura 4.9: Impedenze di linea riordinate in valore a seconda della tipologia
del link a cui sono assegnate.Capitolo 5
Stima della topologia
Si  e parlato in precedenza di come la conoscenza della topologia di una rete
di distribuzione elettrica possa essere requisito fondamentale per la sua ot-
timizzazione. Nasce cos  l'esigenza di poterne avere una buona stima.
5.1 Introduzione all'idea risolutiva
In questo paragrafo sono presentate le operazioni necessarie al ne di otte-
nere una buona stima della topologia della rete. L'idea risolutiva presentata
sinteticamente si pu o suddividere nei seguenti passi:
 si svolge l'operazione di ranging partendo da tutti i nodi verso tutti
gli altri, ottenendo quindi una matrice fortemente connessa rappresen-
tante le distanze;
 partendo da un grafo completamente connesso, si analizzeranno tutti
gli archi uno alla volta;
 si cerca di stimare se l'arco preso in considerazione sia eettivamente
una connessione diretta col nodo di partenza. In questo caso si tratta
di un link realmente esistente;44 Stima della topologia
 se la stima fornisce risultato contrario, ovvero l'arco non rappresenta
una connessione diretta col nodo di partenza, questo collegamento non
 e da considerarsi reale.
Si analizzano ora le operazioni riassunte precedentemente pi u nel dettaglio.
5.2 Operazione di ranging
Si supponga di svolgere un'operazione di ranging su tutti i nodi della rete,
stimando dunque la distanza di un nodo con tutti gli altri, e iterando il
procedimento su tutti i nodi.
Da questo momento per semplicit a di notazione verranno chiamate nodi del-
la rete tutte le sorgenti locali presenti. Il risultato si potr a riassumere in
una matrice N  N, dove N  e la cardinalit a dell'insieme rappresentante i














Figura 5.1: Esempio di grafo completamente connesso.5.3 Criterio di decisione 45
Ognuno di questi valori rappresenta una misurazione che va a stimare la
distanza che intercorre dalla sorgente al destinatario. Trattandosi di una
misurazione, come  e stato descritto nel paragrafo 2.4, il risultato sar a sog-
getto ad errori.
Le distanze contenute nella matrice dunque avranno una componente rumo-
rosa dovuta alle varie problematiche siche che si vengono a creare svolgendo
un'operazione di ranging in una rete di distribuzione elettrica.
5.3 Criterio di decisione
Partendo ora dalla matrice D del grafo completamente connesso si cerca di
stimare quali siano gli archi eettivamente esistenti nella rete reale e quali
invece siano cammini non diretti.
Le lunghezze dei vari cammini c di;j contenute nella matrice possono essere
sostanzialmente divise in due categorie:
1. le lunghezze relative ai cammini diretti, che rappresentano un collega-
mento eettivamente presente nella rete reale;
2. le lunghezze relative ai cammini alternativi, che legano i nodi i   j
attraverso pi u passi, coinvolgendo cio e altri nodi intermedi.
Questi archi rappresentano connessioni ttizie, ovvero non presenti
nella realt a.
Fissando un nodo ad esempio, questo sar a realmente connesso solo con alcuni
vicini. Tuttavia tramite le operazioni di ranging eettuate precedentemente
sono note le distanze che lo legano a tutti gli altri nodi del grafo.
Dunque le distanze che associano il nodo considerato con gli altri nodi non
appartenenti all'insieme dei suoi vicini non rappresentano un collegamento
eettivo, ma un percorso secondario ottenuto attraversando altri nodi inter-
medi.
Per meglio comprendere questo passaggio logico si osservi l'esempio in Fi-
gura 5.2.46 Stima della topologia
Figura 5.2: Grafo rappresentante la connessione elettrica tra i nodi.
Dopo aver svolto le operazioni di ranging, come detto in precedenza il risul-
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Tuttavia come si pu o osservare non tutte le distanze rappresentano link real-
mente esistenti. Ad esempio la distanza d d1;2, che descrive la connessione tra
il primo e il secondo nodo,  e data in realt a dalla somma di due lunghezze
relative a due cammini intermedi che coinvolgono il nodo numero tre.
Come decidere quindi quali distanze siano eettivamente rappresentanti ar-
chi diretti, e quali invece da cammini che coinvolgono altri nodi?
I passi fondamentali nel criterio di scelta sono:
 Si prenda in considerazione un arco alla volta i   j5.3 Criterio di decisione 47
 Si consideri la distanza associata presente nella matrice D, ovvero c di;j
 Si elimini l'arco i   j dal grafo completamente connesso
 Si calcoli la nuova distanza minima tra i nodi i e j chiamata c di;j
 Fissato un valore di ", si decida se l'arco esiste o meno in base alla
seguente diseguaglianza:
 
 c di;j   c di;j
 
 < " (5.3.1)
 Se la diseguaglianza  e vericata signica che il cammino secondario
c di;j  e vicino alla distanza c di;j a meno di un ", e dunque l'arco che lega
i nodi i e j verosimilmente sar a composto da pi u di un passo. Nella
realt a quindi l'arco  e da considerarsi non esistente.
 Se invece la diseguaglianza non  e vericata, signica che il cammino
alternativo si dierenzia da quello presunto diretto per pi u della soglia.
Dunque con buona probabilit a l'arco  e eettivamente presente nella
rete.
L'idea che sta alla base dell'algoritmo  e piuttosto semplice, ma particolare
attenzione merita il problema di calcolare il cammino di distanza c di;j, ovvero
la distanza che intercorre tra i due nodi escludendo dalla matrice D l'arco
di distanza c di;j.
Se la matrice D rappresentasse la distanza eettiva tra i vari componenti
della rete basterebbe utilizzare algoritmi di ricerca del cammino minimo su
di un grafo per ovviare al problema. Dijkstra, Floyd-Warshall o Bellman-
Ford, sono solo alcuni esempi dei pi u conosciuti metodi di risoluzione.
Tuttavia in questo caso il problema risulta molto pi u complesso, in quanto
la matrice D riporta le distanze ottenute tramite le operazioni di ranging, e
quindi corrotte dal rumore.
Le varie distanze c di;j dunque sono percorsi corrotti da rumore, e portano in-
trinsecamente il contributo delle varie sorgenti di disturbo che caratterizzano
sistemi come le PLC.48 Stima della topologia
5.3.1 Problema del cammino minimo in un grafo corrotto da
rumore
In letteratura il problema di trovare cammini ottimi in una rete caratteriz-
zata da distanze non deterministiche  e stato arontato con diverse metodo-
logie.
La prima pubblicazione in merito  e dovuta a Frank [10], il quale accese l'in-
teresse sull'argomento che no a quel momento non era mai stato trattato.
Infatti precedentemente al suo contributo era stata prestata una grandissi-
ma attenzione al calcolo dei cammini minimi su gra con pesi deterministici,
e quindi ssati. Tale impegno ha fornito risultati importanti, alcuni noti a
molti come gli algoritmi di Dijkstra e di Floyd, che forniscono una strategia
ottima per il calcolo di un cammino minimo tra due nodi della rete.
Tuttavia esiste un'innumerevole serie di varianti che permettono il calcolo
del cammino minimo tra tutti i nodi della rete, oppure tra tutte le coppie
di nodi che compongono il grafo.
Nessuno per o aveva mai prestato attenzione al caso in cui i pesi degli archi
componenti la rete fossero variabili aleatorie con una determinata distribu-
zione di probabilit a.
Questa ipotesi non  e cos  remota, anzi, trova spesso legami forti con i casi
reali. Il tempo o i costi infatti, nella vita di tutti i giorni possono assumere
connotati variabili, e dunque modellabili attraverso distribuzioni di proba-
bilit a.
Frank nel suo lavoro cerca di trovare ed esprimere la distribuzione del cammi-
no minimo discriminando i vari casi a seconda della natura delle informazioni
statistiche disponibili.
Dal 1968 in poi si susseguirono una serie di pubblicazioni che ripresero lo
studio di Frank, spesso cercando di ricondurlo allo specico caso di interesse.
SPP con pesi multidimensionali
In [11] si riprende il calcolo del cammino minimo in un grafo con costi non5.3 Criterio di decisione 49
deterministici.
Un percorso sul grafo dunque viene descritto come somma di variabili alea-
torie, ciascuna delle quali rappresenta l'arco componente il cammino.
Il problema dello Shortest Path (SPP), in questo caso come in molti altri,  e
legato alla funzione di utilit a che si va a considerare. L'obiettivo dunque  e
quello di scegliere gli archi del grafo che rispettino il cammino desiderato in
modo da massimizzare la funzione di utilit a.
Tuttavia l'approccio proposto nel documento si basa sull'eventualit a di ave-
re pesi multidimensionali legati agli archi. Ed inoltre, riconduce il caso dello
Stochastic-SPP proprio ad un problema di grafo dotato di multidimensional
weights.
SSPP con modello Markoviano
Un altro approccio legato allo Stochastic Shortest Path Problem (SSPP)  e
quello Markoviano, in cui per o si trova una dierenza concettuale di base.
Come si pu o notare dal documento [12], la stocasticit a del problema viene
rappresentata tramite una catena di Markov. Per ogni nodo cio e si seleziona
una distribuzione di probabilit a (da un set pressato di distribuzioni), verso
tutti gli altri vertici del grafo.
Tuttavia questo tipo di orientamento risulta poco ecace al ne della riso-
luzione del nostro problema.
SPP nelle politiche di instradamento
Come detto in precedenza, la ricerca del cammino minimo su di un grafo
dotato di distanze deterministiche  e stata abbondantemente studiata, ma
nella vita reale in molte occasioni risulta naturale modellare gli archi del
grafo come variabili aleatorie.
Di particolare interesse sotto questo punto di vista risulta il contributo for-
nito da [13].
L'idea  e quella di trovare una politica di instradamento per spostarsi dalla
sorgente al destinatario minimizzando i costi.50 Stima della topologia
L'esempio ricorrente  e quello della rotta ottima per una nave in presenza di
incerte condizioni meteo, ma grazie ad alcuni modelli statistici per rappre-
sentare la congestione stradale, pu o essere ricondotto al pi u comune routing
di una automobile.
Vista la particolare funzionalit a per cui si considera lo SSPP,  e opportuno
dierenziare alcuni casi in base alla modalit a con cui si viene a conoscenza
del costo di un singolo arco:
 si pu o assumere di essere preventivamente a conoscenza dei parametri
che caratterizzano l'arco che si andr a ad attraversare,
 al contrario si possono conoscere i parametri del cammino solo dopo
averlo percorso interamente,
 considerando invece una formulazione intermedia, la conoscenza dei
parametri avviene progressivamente, via via che gli archi componenti
il grafo sono attraversati.
In tutti questi casi comunque si assume che il costo degli archi sia casuale,
ma invariante nel tempo.
Tuttavia in [13] si propone come modello per il peso dei cammini una rea-
lizzazione del vettore dei costi tratta da un set pressato e pesato per una
certa probabilit a. Il caso di costi considerati variabili aleatorie indipendenti
dunque viene rilassato al precedente modello.
Particolare importanza assume il caso in cui le lunghezze degli archi com-
ponenti il grafo siano variabili aleatorie gaussiane.
Ogni arco dunque risulta caratterizzato da due parametri fondamentali, la














(5.3.2)5.3 Criterio di decisione 51
SPP che massimizza la funzione utilit a
Uno dei modelli in cui l'aleatoriet a  e rappresentata tramite questa descri-
zione statistica  e quello descritto in [14].
Ogni arco dunque avr a una media ij e una varianza 2
ij.





dunque cp  e ancora una variabile aleatoria.
Per stimare il percorso ottimo, gli autori si servono di una funzione lineare
a tratti che ha la particolarit a di essere concava.
U(cp) = a0;i + a1;icp
di 1  cp  di con i = 1;::::;k:
(5.3.4)
Up dunque come si pu o notare dalla Figura 5.3 risulta essere composta da k
segmenti lineari uniti da breakpoint 0 < di < 1.
Il problema  e dunque quello di calcolare un percorso ottimo che sia in grado
di massimizzare la funzione utilit a, ovvero:
maximizefE[U(cp)] jpPg: (5.3.5)
Questo approccio risulta essere adatto ad applicazioni onerose, ovvero uti-
li alla risoluzione di problemi di grandi dimensioni. Ci o nonostante, l'idea
risolutiva si basa pesantemente sull'aspettazione della funzione di utilit a, e
dunque riduce notevolmente il campo di utilizzo di tale algoritmo.
SSPP con funzione utilit a e modello di rumore gaussiano
In [15] si riprende il modello gaussiano per la descrizione delle lunghezze
degli archi. Anche in questo caso il cammino ottimo viene scelto secondo il
criterio di massimizzazione di una determinata funzione di utilit a.52 Stima della topologia
Figura 5.3: Funzione utilit a lineare a tratti concava.
Denito con Xij il costo dell'arco che unisce i nodi i e j, la variabile aleatoria


















La scelta della funzione di utilit a come si pu o intuire risulta fondamentale
per la stima del cammino ottimo.
Gli autori riportano le loro considerazioni proprio in base alle caratteristiche
di tale funzione, quadratica, esponenziale, o lineare.





a   bXp Xp  d
0 Xp > d
(5.3.8)
dove d rappresenta la deadline mentre a e b sono reali. I parametri a;b e
d sono tali per cui la funzione  e sempre non negativa. Come detto l'idea  e



































































dove G e g sono la distribuzione e la densit a di una variabile aleatoria gaus-
siana a media nulla e varianza unitaria. Dunque nel caso lineare la soluzione















Sorge a questo punto una importante considerazione che in
uisce sulla mo-
dalit a di risoluzione. Non  e detto che il cammino ottimo sia formato da
sottocammini anch'essi ottimi. Per conferma a questa aermazione si osser-
vi l'esempio in gura 5.4.
Il cammino ottimo tra il nodo 1 e il 4  e quello che passa direttamente per il
nodo 3, in quanto la funzione utilit a  e massimizzata. Tuttavia osservando il
cammino parziale tra il nodo 1 e il nodo 3, si sarebbe intenzionati a prendere
la via del ramo di sinistra.54 Stima della topologia
Figura 5.4: Esempio cammini sub-ottimi.
La risoluzione dunque si basa sul seguente approccio:






























(a   db)p + b2
p   d(a   bd)

:
(5.3.11)5.3 Criterio di decisione 55










= (a   db)p + b2
p   d(a   bd): (5.3.13)
Se il segno di D risulta negativo, la funzione aspettazione di U  e una fun-


























Dunque il caso D = 0, separa il piano  2 in due regioni, come illustrato
dalla Figura 5.5.
Chiamando p e q due possibili cammini che partendo dalla sorgente raggiun-
gono il destinatario considerato, si pu o dire che p domini q se:
p  q () p  q ^ 2
p  2
q:
Tuttavia considerando la suddivisione dello spazio in due si pu o dire che se
tutti i percorsi addizionali di un nodo i appartenente a P appartengono alla
regione uno, allora psi domina qsi se e solo se:
psi  qsi ^ 2
psi  2
qsi
mentre se psi e qsi appartengono alla regione due, psi domina qsi se e solo
se:56 Stima della topologia
Figura 5.5: Piano p   2
p.
psi  qsi ^ 2
psi  2
qsi:
La soluzione ottima alla ne  e quella che soddisfa il principio di ottimalit a
in entrambe le regioni.
Per ottenere tale soluzione dunque:
1. si calcolano tutte le soluzioni non dominate della regione I;
2. si calcolano tutte le soluzioni non dominate della regione II;
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Mapping di un grafo aleatorio in uno deterministico
Particolare interesse desta il contributo riportato in [16]. Gli autori propon-
gono un approccio innovativo rispetto alla letteratura corrente, per risolvere
il problema del cammino minimo in un grafo con distanze non deterministi-
che.
Il loro lavoro risulta applicabile anche nel caso si utilizzi una generica di-
stribuzione per le misure di distanza, tuttavia focalizzano le osservazioni sul
caso gaussiano. Considerando un generico percorso sul grafo, esso sar a com-
posto da una somma di archi, dunque da una somma di variabili aleatorie.
L'obiettivo  e quello di minimizzare una funzione costo, espressa come p +
(2
p), dove   e una funzione arbitraria.
Ad esempio nel caso di distribuzione gaussiana  pu o essere espressa come
(x) = 3
p
x, in quanto  e noto che per le variabili aleatorie normali sussiste
la propriet a:
P (jLp   pj  3p) > 0:99: (5.3.16)
Come detto in precedenza l'idea proposta risulta essere innovativa, dato che
si propone di espandere il grafo originale di partenza in un uno di dimensioni
maggiori. Di seguito verranno presentate le modalit a con cui procedere in
tale operazione.
Si denisce Xe arco generico del grafo, con media e e varianza 2
e. Dunque,










Se la funzione costo avesse la forma p+k2
p, il problema si potrebbe risolvere









Il fatto che questa funzione non goda della propriet a additiva viene meglio58 Stima della topologia
percepito se si considera l'analisi precedentemente dimostrata che i sotto-
cammini del cammino ottimo non  e detto siano anch'essi ottimi.
Il grafo espanso dovr a avere la propriet a di essere deterministico, quindi
le lunghezze caratterizzanti i suoi archi saranno ssate. In questo tipo di
struttura dunque, risulter a facile implementare algoritmi come Dijkstra per
il calcolo del cammino minimo.
Ma come  e possibile mappare un grafo aleatorio in uno deterministico? E
sotto quali condizioni?
La condizione pi u stringente in questo tipo di approccio risulta sicuramente
la necessit a di avere una varianza per i pesi intera. Nel caso in cui questa
condizione salti,  e possibile utilizzare operazioni di discretizzazione. Le ope-
razioni per l'espansione della rete di partenza si dividono in tre casi:
 Si consideri per primo il nodo sorgente. Come si pu o notare in Figura
5.6 per ogni arco che lega la sorgente ad un nodo a nel grafo originario,
esiter a il corrispondente nel grafo espanso. Questo arco avr a lunghezza
pari alla media del cammino originale,  e legher a la sorgente s all'arco
ai in cui i = 2
e.
Figura 5.6: Modalit a di espansione del nodo sorgente.
 Si consideri poi un generico arco e = (u;v) con u 6= s e v 6= s. I nodi
della rete originale u e v nel grafo modicato saranno moltiplicati5.3 Criterio di decisione 59
generando una serie di nodi di indice i e j che verranno legati tra loro
da archi di peso  solo se soddisferanno la seguente uguaglianza. Come
si pu o notare anche dalla Figura 5.7 gli archi creati nel nuovo grafo
non si intrecciano tra loro.
Figura 5.7: Operazioni per un generico arco.
 L'ultimo caso  e quello dedicato al nodo destinatario. Nel grafo espan-
so comparir a ancora una volta, corredato per o precedentemente da un
nuovo set di nodi, la cui utilit a  e quella di mappare il contributo dato
dalla funzione . Ognuno di questi nuovi cammini introdotti infatti
rappresenter a il valore della funzione  per quel determinato valore di
2.
Per facilitare la comprensione di questa procedura si osservi il seguente
esempio in Figura 5.8.
Si considerino i pesi degli archi come variabili aleatorie gaussiane, do-
tate dunque di una certa media e una varianza. Come detto la varianza
deve essere necessariamente intera.
Si possono notare le operazioni di splitting dei nodi interni, e successi-
vamente la creazione dei nodi collegati al destinatario t che mappano
la funzione  = 3
p
.60 Stima della topologia
Figura 5.8: Operazioni per il nodo destinatario.
Questo metodo propone di mappare l'aleatoriet a della rete iniziale cambian-
do la topologia del grafo, in modo tale da renderlo deterministico e dunque
facilmente manipolabile. Nascono per o dicolt a implementative, in quan-
to non solo servirebbe discretizzare le varianze per poterlo applicare, ma il
numero di operazioni da compiere inizierebbe a diventare troppo oneroso.
Si pensi ad esempio a quante operazioni di splitting sarebbero necessarie in
una rete mediamente complessa.
SPP e moltiplicatori di Lagrange
A dimostrazione del fatto che questo tipo di problema riscontra applicazioni
in molti casi reali, il lavoro presentato in [17], descrive come il cammino mi-5.3 Criterio di decisione 61
nimo in un grafo non deterministico risulti utile nella progettazione di chip,
in particolare per la gestione dei gradienti di temperatura.
Come nei casi precedenti ogni arco viene modellato come una variabile alea-
Figura 5.9: Aleatoriet a in un grafo.
toria, dunque l'obiettivo  e quello di minimizzare la funzione costo qui rap-
presentata come min(p +kp). Spesso ci si riconduce al caso gaussiano, in
cui per i motivi citati precedentemente k = 3. La soluzione al problema del
cammino minimo deve essere dunque ricercata tra i possibili percorsi lungo
il grafo che legano la sorgente al destinatario. Spesso l'insieme dei cammini
candidati risulta corposo, e quindi pu o essere utile introdurre alcuni vincoli
per limitarne la cardinalit a.


















P = percorso sorgente-destinatario
min
p 2
p < B  max
p 2
p +  per piccoli
(5.3.20)62 Stima della topologia
Come si nota il valore B viene fatto variare tra i bound riportati. Ovvia-
mente in base al valore assunto da B, la soluzione del problema vincolato
cambia. Tuttavia potrebbero esserci casi in cui si ottiene lo stesso path ot-
timo. Per eliminare la ridondanza, al passo successivo il valore di B verr a
settato in modo da escludere tale percorso dai possibili candidati.
Un altro metodo per la risoluzione dello SSPP  e quello basato sui moltipli-
catori di Lagrange.
La funzione costo diventa p + (2
p   B), dove   e il moltiplicatore di La-






perp 2 P;  0: (5.3.21)
Il problema coi moltiplicatori di Lagrange dunque  e il duale del problema
con i vincoli visto prima.
La soluzione trovata tramite questo metodo g fornir a un lower bound della


























Fissata la costante B, la funzione che rappresenta i costi in ogni arco del
grafo sar a dipendente dal solo parametro Lambda, e dunque la situazione
in un generico grafo potrebbe essere quella rappresentata nella Figura 5.10.
Fissato il valore per il moltiplicatore di Lagrange  poi, sar a possibile cal-
colare il cammino minimo utilizzando le consuete tecniche previste per un
grafo deterministico.
Il risultato nale della soluzione trovata tramite i moltiplicatori di Lagrange
former a una funzione lineare a tratti concava. Tutti i punti della funzione5.3 Criterio di decisione 63
Figura 5.10: Grafo con funzione costo dipendente da .
saranno lower bound per la soluzione ottima del problema originale.
La relazione che dunque lega il problema duale con quello originario  e meglio
espressa dalla Figura 5.11.
Figura 5.11: Relazione tra le due soluzioni presentate.64 Stima della topologia
Il punto pi u vicino all'ottimo per il problema duale  e ottenuto massimizzan-
do la funzione Lagrangiana.
La risoluzione utilizzando i moltiplicatori di Lagrange porta ad avere una
funzione concava, ma non  e detto che questa sia necessariamente dieren-
ziabile. Per ovviare a tale problema, pu o essere utile svolgere un'operazione
di ottimizzazione basata sul gradiente. In altre parole si cerca di muoversi
dove la derivata direzionale della funzione risulta positiva.
Commenti nali
Il problema del cammino minimo in una rete non deterministica, o corrot-
ta da rumore, trova riscontri nei pi u disparati ambiti della vita quotidiana:
dalla rotta delle navi, alla gestione del gradiente di temperatura in un chip.
Tutte queste metodologie presentate hanno fornito la base per cominciare a
intuire quali siano le principali complicazioni che si incontrano nell'aron-
tare problematiche di questo tipo.
Tuttavia l'obiettivo di questa tesi  e quello di stimare l'eettiva presenza
o meno di un collegamento diretto tra due sorgenti. Si tratta dunque di
analizzare una particolare istanza del problema, e su questa decidere se con-
siderare reale o ttizio un link.
Nelle metodologie presentate invece si analizza la soluzione al problema glo-
bale del cammino minimo su di un grafo corrotto da rumore. Quindi ai ni
dello sviluppo dell'idea risolutiva presentata queste soluzioni non possono
essere adottate.Capitolo 6
Algoritmo per la stima della
topologia
Alla luce di queste nuove considerazioni l'idea risolutiva per la stima della
corretta topologia della rete presentata precedentemente, pu o ora essere de-
scritta nel dettaglio.
Per comodit a sono riportati i passaggi fondamentali:
 Si prenda in considerazione un arco alla volta i   j
 Si consideri la distanza associata presente nella matrice D, ovvero c di;j
 Si elimini l'arco i   j dal grafo completamente connesso
 Si calcoli la nuova distanza minima tra i nodi i e j chiamata c di;j
 Fissato un valore di  , si decida se l'arco esiste o meno in base alla
seguente diseguaglianza:
 
 c di;j   c di;j
 
 < " (6.0.1)
 Se la diseguaglianza  e vericata signica che il cammino secondario
c di;j  e vicino alla distanza c di;j a meno di un ", e dunque l'arco che lega66 Algoritmo per la stima della topologia
i nodi i e j verosimilmente sar a composto da pi u di un passo. Nella
realt a quindi l'arco  e da considerarsi non esistente.
 Se invece la diseguaglianza non  e vericata, signica che il cammino
alternativo si dierenzia da quello presunto diretto per pi u della soglia.
Dunque con buona probabilit a l'arco  e eettivamente presente nella
rete.
Rimangono ancora due interrogativi:
1. come gestire il rumore che corrompe le misure di distanza sulla rete;
2. quali valori deve assumere la soglia di decisione ".
La soglia di decisione " assume un ruolo di fondamentale importanza al ne
del corretto funzionamento dell'algoritmo. Infatti, ogni arco del grafo for-
temente connesso viene analizzato, e in base alla costante ", viene ritenuto
esistente o viceversa scartato.
Assegnare alla soglia valori troppo bassi signicherebbe non rispettare qua-
si mai la diseguaglianza, e quindi decidere spesso per l'esistenza dell'arco.
Questo porterebbe ad una potatura degli archi del grafo totalmente connes-
so troppo leggera, e dunque non veritiera.
Al contrario, assegnando a " valori troppo elevati, la diseguaglianza verrebbe
molto spesso rispettata, producendo come eetto collaterale un grafo sparso
non rispecchiante la realt a.
Per trovare una soglia ottima e non incorrere dunque in queste problemati-
che si calcolano le probabilit a di False Alarm e di Miss Detection. Ovvero:
 la probabilit a di False Alarm  e la probabilit a di considerare vero un
arco dato che questo nella rete reale non esiste.
 La probabilit a di Miss Detection  e la probabilit a di considerare ttizio
un arco che nella realt a invece esiste.6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 67
Per gestire invece la presenza del rumore si  e deciso di modellarlo principal-
mente con due soluzioni:
1. rumore gaussiano bianco;
2. rumore Gaussian Mixture.
6.1 Modello di rumore gaussiano bianco
Denizioni preliminari
Per permettere una maggior comprensione del testo si consideri la seguente
notazione:
c di;j distanza misurata tra i nodi i e j
c di;j distanza misurata escludendo l'arco i   j dal grafo
Queste distanze sono in realt a il risultato di una misura, dunque saranno
composte dalla lunghezza eettiva, corrotta da rumore.
Questo perch e le misurazioni introducono una componente di disturbo, che
va a sporcare la distanza eettiva.
In questo caso il rumore viene modellato come gaussiano bianco e nei calcoli
presentati si considera solamente il cammino minimo sulla rete rumorosa.
Si pu o dunque scrivere:
c di;j = di;j + wi;j
Con di;j lunghezza eettiva del cammino, e wi;j rumore gaussiano bianco
che sintetizza le imprecisioni di calcolo.
Allo stesso modo anche le distanze misurate senza considerare l'arco possono
essere scomposte:68 Algoritmo per la stima della topologia
c di;j = di;j + wi;j
c di;j  e una variabile aleatoria gaussiana con media mi;j e varianza 2
i;j
c di;j  e una variabile aleatoria gaussiana con media mi;j e varianza 2
i;j
Considerando la dierenza tra queste due variabili:
D = c di;j   c di;j
Essendo la dierenza tra due variabili aleatorie normali, il risultato  e ancora
una variabile aleatoria gaussiana di parametri:





ovvero la media sar a data dalla dierenza delle due medie, mentre la varian-
za globale sar a la somma delle varianze.
6.1.1 Calcolo delle probabilit a
False Alarm
Come detto in precedenza uno dei parametri utili per la stima che si  e inte-
ressati ad eettuare  e il calcolo della probabilit a di False Alarm.
Si tratta della probabilit a di considerare vero un arco del grafo quando que-
sto in realt a non esiste. In particolare quindi si cerca di stimare la probabilit a
di ritenere eettivo un collegamento elettrico tra due componenti della rete,
dato che questo non  e esistente.6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 69
Si procede con il calcolo della probabilit a di False Alarm:
PFA = P[ CONSIDERARE VERO UN ARCO j NON ESISTE ] =
= P
h
  c di;j   c di;j






di;j + wi;j   di;j   wi;j
 





 wi;j   wi;j





Si denisce D = wi;j   wi;j

= P [jDj > "]
(6.1.1)


































Il calcolo della probabilit a di Miss Detection risulta essere complementare
rispetto a quello appena visto per il caso di False Alarm.
Questa probabilit a infatti risulta essere la probabilit a di considerare ttizio
un arco che nella realt a per o esiste.
Nella stima della rete quindi  e legata all'evento di presumere inesistente un
collegamento diretto tra due nodi, che invece era eettivamente presente.
Procedendo con il calcolo della probabilit a di Miss Detection:70 Algoritmo per la stima della topologia
PMD = P[ CONSIDERARE FITTIZIO UN ARCO j ESISTE IN REALTA' ] =
= P
h 
 c di;j   c di;j
 





 di;j + wi;j   di;j   wi;j






D = di;j + wi;j   di;j   wi;j

si tratta ancora di una variabile aleatoria gaussiana di parametri:





Dato che la condizione  e di;j 6= di;j allora D non ha media nulla. Si ha
dunque











































6.1.2 Calcolo della probabilit a di identicare un cammino
non ottimo
Nel calcolo delle probabilit a di Miss Detection e False Alarm nora aron-
tate, si  e trascurato un importante fattore.6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 71
Nella soluzione proposta infatti, non si tiene conto del fatto che il cammi-
no minimo trovato sulla rete rumorosa non coincide sempre col cammino
minimo calcolato utilizzando le distanze reali. Questo perch e realizzazioni
diverse di rumore su distanze molto vicine possono portare ad una scelta del
cammino non ottimale.
Si veda ora come utilizzare questo concetto per trovare un modello pi u
realistico.
Denizioni preliminari
Si consideri la seguente notazione:
X cammino minimo tra i nodi i e j escludendo l'arco diretto;
Y cammino alternativo che a causa rumore pu o essere confuso con quel-
lo ottimo.
Calcolando la probabilit a di assumere il cammino Y come ottimo a discapito
dell'eettivo cammino X:
S1 e S2 sono gli insiemi degli archi che costituiscono i cammini:
S1 = fx1;x2;:::::::xkg legato ad X
S2 = fy1;y2;:::::::yhg legato ad Y
ma questi insiemi di archi non  e detto siano disgiunti, anzi, molto spesso
pu o capitare che i due cammini X e Y presi in considerazione dieriscano
solo per qualche arco.
Un esempio di tale aermazione  e riportato in Figura 6.1.
Si consideri allora:
S1 = fx1;x2;:::::::xkg = I [ C1
S2 = fy1;y2;:::::::yhg = I [ C272 Algoritmo per la stima della topologia
Figura 6.1: Esempio di cammini su grafo
dove sono chiamati I l'insieme intersezione, e C1;C2 gli insiemi disgiunti tra
loro.
S1 \ S2 = I Insieme di archi comuni
C1 \ C2 = ; Insiemi di archi disgiunti
Si vuole calcolare la probabilit a di confondere il cammino sub-ottimo Y con
quello ottimo X dopo l'eetto del rumore.6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 73
In altre parole il calcolo della seguente probabilit a:





























Essendo gli archi appartenenti a I, comuni ai due percorsi, allora per questi















































Nota: gli insiemi C1 eC2 non  e detto abbiano la stessa cardinalit a, in quanto
i cammini possono essere formati da un numero dierente di passi.
Ogni arco (xi oyi) pu o essere considerato come una variabile aleatoria gaus-
siana con media pari alla eettiva lunghezza dell'arco non corrotta dal ru-
more, e varianza pari alla varianza del rumore stesso.
Si deniscono:
N1 = Cardinalit a di C1






C2 myi.74 Algoritmo per la stima della topologia
In questo modo i cammini legati agli insiemi C1 eC2 possono essere model-
lati come variabili aleatorie gaussiane di parametri:
Media mC1 ; mC2
Varianza N1  2
w ; N2  2
w
dove la variabile 2
w rappresenta la potenza del rumore con cui viene corrotto
ogni singolo arco.
















































Come si pu o notare dunque, la probabilit a di scegliere il cammino in realt a
pi u lungo dipende da pi u parametri:
 i valori medi,
 N1 e N2, cardinalit a degli insiemi di archi disgiunti,
 la 2
w, potenza del rumore .6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 75
6.1.3 Calcolo probabilit a di False Alarm e Miss Detection
sul cammino minimo
Denizioni preliminari
Si consideri la seguente notazione:
X1 cammino minimo tra i nodi i e j escludendo l'arco diretto;
X2 cammino alternativo che a causa rumore pu o essere confuso con
quello ottimo;
c di;j distanza misurata tra i nodi i e j;
c di;j distanza misurata escludendo l'arco i j dal grafo.
Queste distanze sono in realt a il risultato di una misura, dunque saranno
composte dalla lunghezza eettiva, corrotta da rumore.
Supponendo il rumore gaussiano bianco, si pu o scrivere:
c di;j = di;j + wi;j; (6.1.8)
con di;j lunghezza eettiva del cammino, e wi;j rumore gaussiano bianco che
sintetizza le imprecisioni di calcolo.
Anche considerando il cammino minimo risulta interessante il calcolo delle
probabilit a di Miss Detection e False Alarm. Essendo il calcolo della pro-
babilit a di False Alarm indipendente dalle misure eettive (come visto in
precedenza), nel caso del cammino minimo la formula che ne garantisce l'e-









A: (6.1.9)76 Algoritmo per la stima della topologia
Si calcoli ora invece la probabilit a di Miss Detection considerando il cammi-
no minimo.
Diversamente dal caso precedente sono necessarie ulteriori considerazioni.
PMD = P[CONSIDERARE FITTIZIO UN ARCOjESISTE IN REALTA'] =
= P
h
  [ Xmin   c di;j

  < " j di;j 6= di;j
i
(6.1.10)
dato che  e stato denito:
[ Xmin = min
n
c X1 ; c X2
o
= min fX1 + W1;X2 + W2g.
Riprendendo la probabilit a si ottiene
= P
h 







 minfX1 + W1;X2 + W2g   c di;j

  < " j X1 + W1 > X2 + W2
i

 P [X1 + W1 > X2 + W2]+
+ P
h 
minfX1 + W1;X2 + W2g   c di;j
 
 < " j X1 + W1 < X2 + W2
i

 P [X1 + W1 < X2 + W2] =
= P
h 
X2 + W2   c di;j
 
 < " j W2 < X1 + W1   X2
i
P [X1 + W1 > X2 + W2]+
+ P
h
 X1 + W1   c di;j

  < " j W1 < X2 + W2   X1
i
P [X1 + W1 < X2 + W2]:
(6.1.11)
Dunque l'espressione globale per la PMD  e composta da pi u fattori:
 P [X1 + W1 > X2 + W2] non  e altro che la Pe prima calcolata,
 P [X1 + W1 < X2 + W2]  e la sua complementare 1 - Pe,
 P
h
 X1 + W1   c di;j

  < "
i
 e la PMD calcolata nel caso base,6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 77
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X2 + W2   c di;j
 
 < " j W2 < X1 + W1   X2
i








 X2 + W2   c di;j

  < "
i
fw1 (w1) dw1 dw2:
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6.1.4 Calcolo dell'albero minimo
Spesso la topologia della rete elettrica pu o essere associata ad una struttura
ad albero, in cui le foglie sono rappresentate dagli utilizzatori nali. Questo
accade frequentemente nelle zone a bassa tensione, (Low Voltage; 220 - 380
V), ovvero la parte della rete di distribuzione pi u vicina all'utente terminale.
Pu o essere utile dunque osservare la teoria che sta alla base del calcolo
dell'albero di costo minimo partendo da un grafo completamente connesso.
Denizioni preliminari
 Grafo non orientato G = (V,E)
 Numero di vertici n = jV j
 Numero di archi m = jEj
 Funzione costo (distanza) associata all'arco e ce
Presentazione del problema e modello di PLI
Una prima considerazione  e legata alla risolvibilit a di tale problema. La
ricerca dell'albero minimo su di un grafo infatti ha soluzione solo se il grafo
G  e connesso.
Un modello di programmazione lineare per lo Shortest Spanning Tree, (SST)
 e il seguente [18]:
xe =
(
1 se e viene scelto nell'albero minimo
0 altrimenti :














xe j S j  1
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condizionedieliminazionecicli
8S  V : S 6= ;
xe  0 intero; eE
L'idea quindi  e quella di minimizzare il cammino che unisce tutti i nodi del
grafo, cercando la soluzione pi u eciente. Infatti minimizzare la distanza
tra due elementi della rete di distribuzione elettrica comporta una riduzione
delle perdite dovute alle linee.
Il tutto rispettando le due condizioni sopra riportate:
 Scegliere n - 1 archi in modo da collegare in modo univoco tutti i
vertici;
 Considerare la condizione per l'eliminazione di eventuali cicli.
La soluzione dunque godr a delle seguenti caratteristiche:
1. Si tratta di un sottografo, dunque un sottoinsieme dei lati
2. E' connesso, dunque tocca tutti i nodi del grafo
3. E' aciclico80 Algoritmo per la stima della topologia
Algoritmi e soluzioni
Il modello visto consente di formulare una procedura per arrivare in modo
eciente alla soluzione ottima.
Tuttavia esistono metodologie di soluzione diverse che convergono allo stesso
risultato.
Di seguito sono riportate due tra le principali soluzioni.
Ecco le caratteristiche fondamentali del primo algoritmo considerato:
 la soluzione viene costruita passo passo, aggiungendo un arco per volta;
 visto che lo scopo  e quello di arrivare all'albero di costo minimo, si
aggiungono i rami dal meno oneroso al pi u costoso;
 si evita l'inserimento di archi che creano ciclicit a;
 la soluzione  e completa quando tutti i nodi sono stati toccati o sono
stati inseriti n   1 archi.
Algoritmo di Kruskal
L'idea risolutiva che sta alla base di questo algoritmo  e molto semplice, e in
parte presentata nelle caratteristiche fondamentali sopra riportate.
Si parte ordinando gli archi in base al loro costo, inserendoli poi uno alla
volta nella soluzione parziale stando attenti a non creare situazioni che por-
tano alla ciclicit a.
Nel caso di archi aventi lo stesso costo,  e indierente su quale candidato
ricada la scelta.6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 81
begin
ordinare i lati di G secondo costi crescenti , ottenendo :
Lato [ 1 ] . cost < Lato [ 2 ] . cost < . . . . . . . < Lato [m] . cost ;
k := 0;
h := 0;
for i := 1 to n do
comp[ i ] := i ;
while (k < n 1) and (h < m) do
begin
h := h+1;
i := Lato [h ] ;
j := Lato [h ] ;
C1 := comp[ i ] ;
C2 := comp[ j ] ;
i f C1 != C2 then
begin
k := k+1;
Albero [k] := Lato [h ] ;
for q := 1 to n do




i f k != n 1 then
"grafo non connesso !!"
end
L'algoritmo di Kruskal  e di tipo greedy, cio e ad ogni iterazione eettua la
scelta ritenuta migliore.
 Crea la soluzione aggiungendo un elemento per volta
 Non rimette mai in discussione le decisioni gi a prese82 Algoritmo per la stima della topologia
 Impiega un tempo polinomiale in funzione della dimensione del pro-
blema.
Pi u nel dettaglio la complessit a computazionale dell'ordinamento richiesto
al passo iniziale  e O(m log n).
L'aggiornamento delle componenti richiede invece tempo O(n) e viene ripe-
tuto al massimo n   1 volte.
La complessit a totale quindi risulta O
 
m log n + n2
.
Figura 6.2: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Kruskal [19].6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 83
Figura 6.3: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Kruskal [19].84 Algoritmo per la stima della topologia
Figura 6.4: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Kruskal [19].
La realizzazione forse pi u naturale dell'algoritmo per il calcolo dell'albero
minimo  e quella di Prim-Dijkstra in cui si sceglie ad ogni iterazione la
componente connessa S che contiene un vertice assegnato. In particolare:
 si inizializzano i parametri;
 si considera un vertice qualsiasi come radice dell'albero;
 si inseriscono tutti i vertici rimasti in una struttura dati appropriata
(tipicamente una coda di priorit a) e li si estrae in ordine crescente;
 si scorre quindi la lista delle adiacenze del vertice estratto considerando
solo i vertici ancora all'interno della struttura ausiliaria;
 ognuno di questi viene elaborato;6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 85
 si conclude il ciclo aggiornando la distanza.
Si osservi ora il codice di tale algoritmo [18]:
flag [1] := 1;
pred [1] := 1;
for j := 2 to n do
begin
flag [ j ] := 0;
L[ j ] := c [1 , j ] ;
pred [ j ] := 1;
end
for k := 1 to n   1
begin
min := inf ;
for j := 2 to n do
i f ( flag [ j ] == 0) and (L[ j ] < min) then
begin
min := L[ j ] ;
h := j ;
end
flag [h] :=1;
for j := 2 to n do
i f ( flag [ j ] == 0) and (c [h, j ] < L[ j ]) then
begin
L[ j ] := c [h, j ] ;




Anche questo algoritmo fa parte della categoria degli algoritmi greedy.
Osservandone la complessit a si possono svolgere le seguenti considerazioni:86 Algoritmo per la stima della topologia
l'inizializzazione al primo passo richiede tempo O(n), gli alti passi interni
invece richiedono ciascuno O(n), e vengono eseguiti n   1 volte. La com-
plessit a dell'intero algoritmo  e quindi O
 
n2
. Va detto che l'ecienza pu o
essere migliorata nel caso di gra sparsi.
Figura 6.5: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Prim-Dijkstra [19].6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 87
Figura 6.6: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Prim-Dijkstra [19].88 Algoritmo per la stima della topologia
Figura 6.7: Esempio di risoluzione dell'algoritmo di Prim-Dijkstra [19].
6.1.5 Calcolo della probabilit a di identicare correttamente
l'albero ottimo
Si consideri ora il caso in cui le distanze non siano deterministiche, ma
corrotte da rumore.
Denizioni preliminari
Si consideri la seguente notazione:
b ai distanza misurata di un generico arco i.
Queste distanze sono in realt a il risultato di una misura, dunque saranno
composte dalla lunghezza eettiva, corrotta da rumore.
Supponendo il rumore gaussiano bianco, si pu o scrivere:6.1 Modello di rumore gaussiano bianco 89
b ai = ai + wi;
con ai lunghezza eettiva del cammino, e wi rumore gaussiano bianco che
sintetizza le imprecisioni di calcolo.




n insieme degli archi non ancora inseriti nell'albero minimo al passo n
i = M arco corretto da scegliere
PC = P[Scegliere correttamente prossimo arco ] =
= P [ c aM < b ai ; 8i 6= M ; i"
n ] =

























Questa  e l'espressione della probabilit a di scelta corretta del singolo arco in
una generica iterazione. Considerando invece ad ogni passo solamente due
archi, quello corretto, e quello che con maggior verosimiglianza potr a essere
confuso, si ottiene un'espressione pi u compatta.
Riducendosi al caso pi u semplice infatti, in cui si considera b a arco apparte-
nente all'albero minimo, mentre b b arco che ad una generica iterazione pu o
essere confuso con quello minimo, valgono le seguenti considerazioni:90 Algoritmo per la stima della topologia
PC = P[Scegliere correttamente prossimo arco ] = P
h
b a < b bj a < b
i
=
= P [a + wa < b + wb j a < b] = P [wa   wb < b   aj a < b] =
= P [wa   wb < b   a]
(6.1.14)
ma la dierenza tra due variabili aleatorie gaussiane a media nulla e varianza
2
w  e ancora una variabile aleatoria gaussiana chiamata D con media nulla
e varianza data dalla somma delle due varianze.
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6.2 Modello di rumore Gaussian Mixture
Fino a questo momento il disturbo sulle misure di distanza  e stato modellato
come rumore gaussiano bianco.
Si ipotizza ora che invece la distribuzione del rumore sia di tipo Gaussian
Mixture.
False Alarm
Si procede con il calcolo della probabilit a di False Alarm:
PFA = P [ CONSIDERARE VERO UN ARCO j NON ESISTE ] =
= P
h 
 c di;j   c di;j
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Si tratta della dierenza tra le realizzazioni di rumore presenti nel cammino
diretto e quello alternativo. Questa volta il rumore viene considerato con
un modello Gaussian Mixture. Si rappresenta il fenomeno osservato dunque
attraverso una sommatoria di gaussiane mediata da valori di probabilit a
derivati da una variabile aleatoria.
 wi;j rappresenta il rumore che corrompe la misura dell'arco diretto
che unisce i due nodi. Per quanto appena detto dunque il suo modello
sar a di tipo Gaussian Mixture.
 wi;j invece, sar a composto dalla somma di NP rumori, dove NP
rappresenta il numero di passi del cammino ottenuto senza considera-
re l'arco diretto.92 Algoritmo per la stima della topologia
Per quanto riguarda il modello del rumore Gaussian Mixture, si pu o descri-
vere tramite i seguenti parametri:
 K = numero di variabili aleatorie gaussiane considerate
 n [1:::::K]
 mn media n-esima gaussiana considerata
 2
n varianza n-esima gaussiana considerata
 n coecienti che determinano i pesi delle varie gaussiane
 sotto le condizioni: 0  n  1
PK
i=1 n = 1
Come detto wi;j rappresenta il rumore che corrompe il cammino alternativo.
Essendo composto da NP passi elementari, per ognuno di questi verr a intro-
dotto un contributo distorsivo rappresentato mediante Gaussian Mixture. Si
tratta quindi di una somma di Gaussian Mixture, che essendo composte da
variabili aleatorie normali, danno luogo ancora una volta ad una Gaussian
Mixture.
Infatti, ad ogni passo, la distribuzione del rumore sul cammino sar a data
dalla distribuzione del passo precedente convoluta con il modello del rumore
su un singolo arco. Si tratta dunque di svolgere una convoluzione con le K
gaussiane, pesate per i rispettivi , che compongono la Gaussian Mixture.
Nel dettaglio, il modello per wi;j dunque sar a dato da:
 (K)NP gaussiane, visto che ad ogni passo ci sar a la convoluzione di





 mh media h-esima gaussiana data dalla somma delle medie delle
gaussiane considerate;
 2
h varianza h-esima gaussiana data dalla somma delle varianze delle
gaussiane considerate;6.2 Modello di rumore Gaussian Mixture 93
 h coecienti che determinano i pesi delle varie gaussiane;
 sotto le condizioni: 0  h  1
P(K)NP
i=1 h = 1.
Figura 6.8: Modello del rumore sul singolo arco.
Per comprendere ulteriormente l'analisi svolta si osservi il seguente esempio.
Il modello Gaussian Mixture per il rumore sar a composto da due variabili
aleatorie normali visibili in Figura 6.8, i cui parametri sono riportati nella
tabella sottostante:
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.35 -4 2
2 0.65 3 2.394 Algoritmo per la stima della topologia
Figura 6.9: Distribuzione del rumore sul singolo arco.
In Figura 6.9, invece  e riportata la distribuzione complessiva del rumore
presente in un tratto di linea che unisce due sorgenti.
Il cammino alternativo sia composto da due passi (NP= 2), e quindi wi;j
avr a una distribuzione data dalla somma di due Gaussian Mixture uguali.
La distribuzione globale dunque, sar a data dalla convoluzione tra le due
distribuzioni. Ma, essendo composte da variabili gaussiane, il risultato sar a
ancora una serie di variabili aleatorie gaussiane pesate per nuovi coecienti
.
Dunque, la distribuzione del rumore su di un cammino di due passi nel caso
appena visto ha la forma visibile in Figura 6.10.6.2 Modello di rumore Gaussian Mixture 95
Figura 6.10: Distribuzione del rumore sul cammino alternativo
Ecco riportati nella tabella sottostante i parametri che la caratterizzano:
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.1225 -8 2.8284
2 0.2275 -1 3.0480
3 0.2275 -1 3.0480
4 0.4225 6 3.2527
Il numero di gaussiane che si dovrebbero osservare in un cammino di due
passi  e, come visto in precedenza KNP che con K = 2 risulta 22 = 4.96 Algoritmo per la stima della topologia
Tuttavia se si osserva il graco per wi;j si nota come il numero di variabili
normali sia solamente tre, a causa dei parametri che caratterizzano le gaus-
siane. Trattandosi di una convoluzione tra due Gaussian Mixture con gli
stessi parametri, le combinazioni tra le varie variabili aleatorie che le costi-
tuiscono portano a questo risultato.
Il modello dunque sar a composto da tre variabili normali, di cui una riassu-
mer a le due con gli stessi parametri, e dunque avr a una  pari alla somma
delle  delle sue componenti.
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.1225 -8 2.8284
2 0.4550 -1 3.0480
3 0.4225 6 3.2527
Tornando al calcolo della probabilit a di False Alarm, si riprende l'equazione,
utilizzando l'analisi appena presentata per svolgere ulteriori considerazioni.
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(6.2.2)
Si tratta dunque di descrivere correttamente la dierenza wi;j   wi;j.
Per quanto visto le due variabili in gioco hanno ancora una volta una di-
stribuzione di tipo Gaussian Mixture, anche se con parametri dierenti. In
particolare wi;j rappresenta il rumore sul cammino alternativo, e dunque il
numero di variabili normali che caratterizzano la sua distribuzione  e legato
strettamente al numero di passi che compone il suo percorso.
Tuttavia si tratta ancora una volta di una somma tra due Gaussian Mixture,
anche se una delle due possiede segno invertito.
Dunque anche in questo caso la distribuzione nale sar a data dalla convolu-
zione tra le due distribuzioni. Si ottiene cos  ancora una Gaussian Mixture,
questa volta composta da KNP+1 gaussiane.
Riprendendo l'esempio portato in precedenza, si osservi in Figura 6.11 il
risultato dell'ulteriore convoluzione apportata, e ancora una volta si presti6.2 Modello di rumore Gaussian Mixture 97
attenzione ai parametri che caratterizzano le variabili aleatorie.
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.0429 -4 3.4641
2 0.0796 -11 3.6455
3 0.0796 3 3.6455
4 0.1479 -4 3.8184
5 0.0796 3 3.6455
6 0.1479 -4 3.8184
7 0.1479 10 3.8184
8 0.2746 3 3.9837
Anche questa volta il numero di variabili gaussiane non sembra esattamente
quello che ci si aspettava, ma come per il caso precedente, osservando le
medie e le varianze delle stesse variabili si intuisce la motivazione di tale
risultato.
La PFA dunque  e data dalla probabilit a che una Gaussian Mixture (G),
composta da KNP+1 gaussiane, risulti in modulo maggiore di ".98 Algoritmo per la stima della topologia






















































(6.2.3)6.2 Modello di rumore Gaussian Mixture 99
Questo risultato  e stato ottenuto condizionando sulla specica realizzazione
di rumore. In particolare l'espressione Gn rappresenta la scelta dell'n-esima
variabile aleatoria gaussiana associata al modello Gaussian Mixture.
Miss Detection
Si passi ora al calcolo della probabilit a di Miss Detection.
PMD = P[CONSIDERARE FITTIZIO ARCO j ESISTE IN REALTA'] =
= P
h
  c di;j   c di;j






di;j + wi;j   di;j   wi;j
 
 < " j di;j 6= di;j
i
(6.2.4)
Come detto in precedenza il modello per il rumore  e di tipo Gaussian Mixtu-
re, dunque come nel caso precedente wi;j rappresenta il rumore che corrompe
la misura dell'arco diretto che unisce i due nodi.
Allo stesso modo wi;j rappresenta il contributo distorsivo sul cammino al-
ternativo.
Introducendo il risultato trovato nel calcolo della probabilit a di False Alarm
anche in questo caso, la dierenza wi;j   wi;j ha ancora una volta distribu-
zione di tipo Gaussian Mixture, ed  e composta da (K)NP+1 gaussiane.
Tuttavia nel calcolo della probabilit a di Miss Detection compare un ulteriore
fattore, ovvero la costante di;j  di;j che provoca una traslazione della distri-
buzione. Nel calcolo della PFA questa dierenza risultava nulla, e dunque
non forniva alcun contributo.
Alla luce di queste nuove considerazioni, il calcolo risulta:100 Algoritmo per la stima della topologia
PMD = P
h
 di;j + wi;j   di;j   wi;j
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Osservando il risultato si nota la dipendenza dalle distanze di;j e di;j, che
invece nel caso della probabilit a di False Alarm non contribuivano in alcun
modo.Capitolo 7
Implementazione e risultati
Fino a questo momento  e stata presentata l'idea concettuale da utilizzare
per riuscire nell'intento di realizzare un buon mapping di una rete.
Come visto, l'algoritmo si basa pesantemente sulla corretta stima della so-
glia di decisione ", ed  e dunque necessario fornire un valore pi u realistico
possibile per tale costante.
Risulta di interesse quindi analizzare le prestazioni del modello presentato,
e valutarne i principali parametri.
L'implementazione dell'algoritmo per la stima della topologia di una Smart
Grid  e stata realizzata utilizzando Matlab, in quanto fornisce una comoda
interfaccia basata sulle matrici utile per maneggiare grandi moli di dati co-
me in questo caso.
Alla base della simulazione stanno alcuni punti chiave, in seguito descritti
dettagliatamente:
 generazione di una rete tramite modello RT-nested-SmallWorld;
 simulazione delle operazioni di ranging;
 calcolo delle probabilit a di False Alarm e Miss Detection con conse-
guente estrapolazione della soglia ottima ".102 Implementazione e risultati
7.1 Generazione di una rete tramite modello RT-
nested-SmallWorld
Per la generazione della rete ci si focalizza in ambito Smart Micro Grid, ov-
vero Smart Grid per reti di distribuzione a bassa tensione (220 V), caratte-
rizzanti la gran parte delle forniture residenziali e commerciali del territorio
europeo e italiano.
Il modello riprodotto  e quello presentato in precedenza, ovvero RT-nested-
SmallWorld, in quanto fornisce un'ampia gamma di reti da poter utilizzare,
e grazie alla sua struttura di tipo gerarchico facilita le operazioni di simula-
zione rendendole pi u celeri.
Inoltre permette di agire su molti parametri, adattandosi cos  alla partico-
lare situazione da stimare. I principali utilizzati nelle simulazioni sono:
 il grado di connettivit a medio di ogni nodo;
 il numero dei cluster della rete;
 il numero di nodi del cluster;
 la statistica delle impedenze delle linee.
Sfruttando le analisi presentate e riportandole in codice Matlab, si ottiene
cos  il modello della rete, facilmente esprimibile con un grafo parzialmente
connesso.
I nodi del grafo rappresentano gli attori nella rete, ovvero le sorgenti locali,
mentre gli archi descrivono le impedenze. Considerando le impedenze di li-
nea proporzionali alle distanze che legano eettivamente i nodi, ecco che un
percorso nel grafo esprime realmente un cammino sulla rete di distribuzione
elettrica.
In questo modo si  e ottenuto un modello realistico che descrive la topologia
di una Smart Micro Grid, che verr a in seguito utilizzato come prototipo
reale.7.2 Simulazione delle operazioni di ranging 103
Nelle simulazioni eettuate si sono considerati cluster composti da una de-
cina di nodi, con un grado medio di connettivit a pari a tre. Questo perch e il
settaggio di tali parametri con questi valori rappresenta molto bene piccole
realt a ormai presenti nel nostro territorio.
7.2 Simulazione delle operazioni di ranging
Dopo la generazione della rete, si  e in possesso di un grafo sparso che fornisce
la rappresentazione topologica del sistema di distribuzione elettrica. Questo
sar a il modello che si andr a a valutare, cercando di limitare al minimo gli
errori di stima.
Tuttavia l'algoritmo di risoluzione presentato necessita come input iniziale
di un grafo completamente connesso che rappresenta le misurazioni di di-
stanza eettuate tra tutti i nodi con le operazioni di ranging.
Per ottenere come dato in ingresso il grafo completo, si aggiungono alla re-
te generata col modello RT-nested-SmallWorld gli archi non originariamente
presenti tramite algoritmo di Dijkstra. In altre parole si popola la rete gene-
rata inizialmente con collegamenti diretti ttizi che in realt a rappresentano
cammini non diretti.
Questi archi aggiunti al grafo originario riassumono i contributi dati dalle
misure di ranging anche nel caso in cui le due sorgenti comunicanti non sia-
no direttamente legate. Nel grafo totalmente connesso dunque, apparir a un
collegamento diretto tra la sorgente A e la sorgente B, anche se queste si
trovano dalla parte opposta della rete. Tuttavia, il valore dell'arco rappre-
senter a il percorso minimo lungo il grafo che lega B ad A, attraversando uno
o pi u nodi intermedi.
In questo modo  e stato creato un grafo completamente connesso, come quello
fornito dall'esito di una operazione di ranging sulla rete. Ci o nonostante, la
rete totalmente magliata cos  calcolata non fornisce ancora un buon modello
per rappresentare l'esito di una serie di stime di distanza. Infatti, trattan-
dosi di misurazioni eettuate su un canale elettrico si vericano errori ed
imprecisioni di stima.104 Implementazione e risultati
Per trattare queste imprecisioni ed inserirle correttamente nell'algoritmo,
l'idea  e quella di corrompere le distanze con rumore che pu o essere ad esem-
pio considerato gaussiano bianco.
Dunque la matrice dei costi, ovvero rappresentante le lunghezze del grafo
completamente connesso, verr a perturbata con il modello di rumore preso
in considerazione.
7.3 Stima della soglia di decisione
L'obiettivo dell'algoritmo  e quello di avvicinarsi il pi u possibile alla topolo-
gia della rete elettrica reale. Per fare ci o come si  e visto  e di fondamentale
importanza stimare correttamente il parametro ", soglia di decisione nel
considerare vero o ttizio un collegamento.
Come input si considera la matrice corrotta dal rumore che rappresenta le
misurazioni eettuate.
Partendo da questa si andranno a calcolare le probabilit a di Miss Detection
e False Alarm che permetteranno di ottenere una stima per la soglia cercata.
Ovviamente a seconda del modello con cui si decide di trattare il rumore si
utilizzeranno formulazioni diverse come visto in precedenza.
Oltre al calcolo in forma chiusa presentato precedentemente, nella parte si-
mulativa le probabilit a di Miss Detection e False Alarm sono state calcolate
anche in modo frequentistico, ovvero come numero di casi favorevoli su nu-
mero di casi possibili.
Ad esempio la probabilit a di False Alarm  e data dalla probabilit a di con-
siderare vero un arco dato che non esiste. Dunque, la denizione che ne
consegue osservando gli eventi:
PFA = numero di volte in cui aermo che esiste ed invece era ttizio /
numero di archi ttizi.
Il calcolo della probabilit a svolto con questa metodologia permette di avere
un utile riscontro nell'analisi in forma chiusa svolta precedentemente, e di7.3 Stima della soglia di decisione 105
evidenziarne eventuali errori.
A livello di organizzazione del codice, per avere una buona stima del pa-
rametro vengono generate pi u reti, ognuna delle quali corrotta in modo
indipendente dalla tipologia di rumore che si  e deciso di utilizzare.
Su ognuna di queste poi verranno calcolate le due probabilit a al variare della
soglia di decisione.
Il fatto di generare pi u reti, e quindi mediare il valore calcolato su queste,
permette di avere una casistica dei risultati non dipendente dalla singola
realizzazione.
7.3.1 Modello di rumore gaussiano bianco
Una prima stima sul disturbo che interferisce con le misurazioni di distanza
 e quella di considerarlo gaussiano bianco. Per poter fornire un risultato pi u
realistico si considerano poi potenze di rumore diverse.
La distribuzione considerata nelle seguenti simulazioni per la generazione
delle impedenze di linea  e Generalized Pareto.






























In Figura 7.1  e riportato l'andamento delle probabilit a di False Alarm e Miss
Detection al variare della soglia di decisione ". Il graco  e stato ottenuto
ssando la potenza del rumore con cui si corrompe la matrice dei costi.
Come si pu o notare al variare della soglia " le probabilit a di Miss Detection106 Implementazione e risultati
Figura 7.1: Andamento delle probabilit a su scala logaritmica nel caso di
rumore gaussiano bianco con  = 11.
e False Alarm hanno comportamenti diametralmente opposti. Viste le de-
nizioni di tali probabilit a il risultato non sorprende pi u di tanto.
La soglia varia da zero, no a tendere all'innito, con un passo non regolare.
Si  e preferito infatti concentrare l'attenzione nella parte di curva in cui  e pi u
probabile trovare l'" ottimo.
Per valori della soglia vicini allo zero, la probabilit a di considerare vero un
arco, dato che non esiste, assume valori prossimi all'unit a. Infatti essendo "
piccolo, la dierenza del modulo tra la lunghezza diretta e quella sul cammi-
no alternativo sar a sempre maggiore della soglia. Questo porta ad aermare
che dunque l'arco esista sempre, anche in tutti i casi in cui non  e realmente
presente.
Al contrario, per valori di " tendenti all'innito il modulo della dierenza7.3 Stima della soglia di decisione 107
tra le due lunghezze sar a sempre inferiore alla soglia, e dunque si decider a
per la falsit a del collegamento. In questi punti infatti la PFA assume valore
nullo, mentre la PMD assume valori prossimo ad uno.
Interessante risulta il confronto tra le due modalit a di calcolo per queste
probabilit a:
 Il calcolo analitico, che servendosi solamente delle misurazioni e del
calcolo del cammino secondario sulla rete rumorosa cerca di realizzare
una buona stima.
 La denizione frequentistica di probabilit a in cui contano il numero di
eventi nei quali eettivamente si commette un errore.
Come si pu o notare dalla Figura 7.1 la curva calcolata nel secondo modo
fornisce un bound superiore rispetto al calcolo in forma chiusa.
In questo caso tale fenomeno  e ben marcato in quanto la potenza del rumore
nell'esempio riportato  e piuttosto elevata.
Per meglio analizzare l'epsilon che fornisce prestazioni migliori, l'andamento
delle due probabilit a  e stato presentato in scala logaritmica.
Resta da denire una funzione per stabilire il criterio con cui scegliere la
soglia di decisione ottima.
Sotto questo punto di vista non  e facile trovare una metrica per la stima de-
gli errori di topologia in un contesto token-ring. Due soluzioni proposte sono:
 Scegliere l'" che minimizza la somma della PFA e PMD
 Scegliere come soglia quella che minimizza gli errori, a prescindere che
siano dei Miss Detection o dei False Alarm
Adottando una soluzione del primo tipo, ovvero:
"opt = " tale che minPFA + PMD (7.3.3)
Il risultato  e quello visibile in Figura 7.2: Le rette verticale e orizzontale108 Implementazione e risultati
Figura 7.2: Soglia ottima nel caso di rumore gaussiano bianco con  = 3.
riportano i valori di probabilit a di False Alarm e Miss Detection corrispon-
denti al valore di epsilon ottimo, ovvero quello che minimizza la somma delle
due probabilit a.
Nelle Figure seguenti (7.3, 7.4),  e riportato l'output graco ottenuto cor-
rompendo la rete con potenza di rumore superiore. Come si pu o notare, le
due curve, sia quella calcolata in forma chiusa, sia quella stimata in modo
frequentistico hanno un andamento simile, ma traslato verso l'alto.
In altre parole corrompendo la rete con una potenza distorsiva maggiore,
e dunque, simulando un comportamento maggiormente rumoroso per la tec-
nica di ranging, i valori di PFA e PMD risulteranno superiori.7.3 Stima della soglia di decisione 109
Figura 7.3: Soglia ottima nel caso di rumore gaussiano bianco con  = 7.
Questo risultato non sorprende, infatti essendo la rete alterata da un rumo-
re pi u potente, con maggior probabilit a si rischier a di commettere errori di
stima.
7.3.2 Caso cammino minimo
Come detto in precedenza il confronto tra il calcolo delle probabilit a in for-
ma chiusa, e la sua variante simulativa pu o essere molto produttivo.
In questo caso osservando i report graci nora riportati si osserva come
la tendenza delle due curve sia la stessa, ma la forma chiusa disti ancora
dall'upper bound simulativo.
Per limare tale incoerenza corre in aiuto l'osservazione teorica svolta nel110 Implementazione e risultati
Figura 7.4: Soglia ottima nel caso di rumore gaussiano bianco con  = 11.
precedente capitolo. Infatti no a questo momento nel calcolo delle pro-
babilit a si  e sempre stimato il cammino minimo sulla rete rumorosa, senza
preoccuparsi che coincidesse col cammino minimo reale.
Il problema sta nel fatto che realizzazioni di rumore diverse su distanze vi-
cine possono portare alla scelta del cammino non ottimale.
L'idea per sfruttare questa considerazione  e quella di considerare non solo il
cammino ottimo sulla rete rumorosa, ma anche il secondo cammino migliore.
La procedura nel dettaglio dunque sar a la seguente:
 calcolo del cammino minimo sulla rete corrotta dal rumore;
 calcolo del secondo cammino minimo ;
 calcolo delle probabilit a per il primo percorso;7.3 Stima della soglia di decisione 111
 calcolo delle probabilit a per il secondo percorso;
 si pesano poi le PFA e PMD dei due casi per la probabilit a di confondere
un cammino con l'altro.
Sono riportate per comodit a le formule il gioco per la stima in questo caso.
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(7.3.5)
L'integrale espresso precedentemente per il calcolo della probabilit a di Miss
Detection durante l'esecuzione dell'algoritmo viene calcolato per via nume-
rica.
La Figura 7.5 propone il confronto tra questa soluzione appena proposta
e quella iniziale in cui si considerava solamente il cammino stimato migliore.
Come si pu o notare la curva si avvicina moltissimo alle prestazioni limite
del caso frequentistico, dimostrando che eettivamente l'analisi teorica era
corretta.
Il gap con la soluzione iniziale facilmente visibile  e confermato anche dalla
seguente considerazione. Trattando un modello di rete Smart Micro Grid,
e dunque in realt a geogracamente limitate, le dimensioni dei collegamenti
tra nodi adiacenti sono spesso molto simili, o comunque comparabili. Ecco
che quindi l'evento di confondere un cammino minimo con uno leggermente
pi u lungo non  e cos  raro.
Anche questo graco riporta il calcolo delle probabilit a per una ssata po-
tenza del rumore.112 Implementazione e risultati
Figura 7.5: Andamento delle probabilit a considerando due cammini nel caso
di rumore gaussiano bianco con  = 6.
7.3.3 Considerazioni sul numero di passi del cammino secon-
dario
Tutte le considerazioni n qui fatte risultano essere valide per una casistica
piuttosto ampia. Tuttavia pu o essere utile analizzare come variano le pre-
stazioni dierenziando i vari casi a seconda del numero di passi che possiede
il cammino non diretto.
Infatti la stima della soglia ottima potrebbe dipendere dalla lunghezza del
cammino alternativo misurata in termini di hop, dato che ognuno di questi
introduce un contributo di rumore.
Osservando le simulazioni eettuate modellando una Smart Micro Grid,7.3 Stima della soglia di decisione 113
Figura 7.6: Andamento delle probabilit a nel caso in cui il cammino
alternativo sia composto da soli due passi.  = 6.
spesso il cammino minino  e composto da due o tre passi, mentre pi u ra-
ramente attraversa quattro o pi u nodi.
Catalogando l'output proprio con questi tre eventi il risultato  e quello visi-
bile nelle Figure 7.6, 7.7, 7.8.
Per semplicit a in questo caso viene riportata solamente la curva calcolata in
modo frequentistico, sempre per una determinata potenza di rumore.
Si nota come ci sia un sostanziale peggioramento delle prestazioni in termini
di errori commessi aumentando in numero di passi del cammino alternativo.
Questo  e dovuto al fatto che aumentando il numero dei passi, conseguen-
temente aumenta anche il numero di contributi di rumore gaussiano bianco
sommati.114 Implementazione e risultati
Figura 7.7: Andamento delle probabilit a nel caso in cui il cammino
alternativo sia composto da tre passi.  = 6.
Osservando le curve sono stati inseriti alcuni marker in corrispondenza dello
stesso valore della soglia ". Questo per stimare se oltre ad esserci un peggio-
ramento sulle prestazioni in termini di errore, ci fosse anche una dipendenza
della soglia dal numero di passi.
Questa ipotesi come si nota trova riscontro positivo, e dunque scegliere l'"
ottimo a seconda del numero di passi del cammino alternativo risulta essere
una soluzione che porta ad una migliore ecienza.7.3 Stima della soglia di decisione 115
Figura 7.8: Andamento delle probabilit a nel caso in cui il cammino
alternativo sia composto da quattro o pi u passi.  = 6.
7.3.4 Modello di rumore Gaussian Mixture
Anzich e ipotizzare il rumore gaussiano bianco, si pu o pensare di descriverlo
tramite un modello Gaussian Mixture.
Come visto in precedenza, il modello Gaussian Mixture pu o essere espresso
tramite una sommatoria di gaussiane mediata da valori di probabilit a deri-
vati da una variabile aleatoria.
Osservando la distribuzione del rumore che corrompe le misurazioni durante
le operazioni di ranging, sono stati stimati i parametri caratteristici di que-
ste variabili.
Si  e utilizzato il criterio di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood,
ML), in cui data una sequenza rappresentante il rumore si calcolano le medie
e le varianze delle gaussiane tali che massimizzino la probabilit a di avere ef-116 Implementazione e risultati
fettivamente quella realizzazione. In particolare la sequenza viene generata
con una simulazione che riprende fedelmente la realt a.
A partire da questo nuovo modello di rumore dunque si procede nelle opera-
zioni di stima della soglia ottima. L'algoritmo si comporta allo stesso modo
del caso gaussiano bianco, a dierenza del passaggio in cui si va a corrom-
pere la rete col disturbo generato.
La distribuzione considerata per la generazione delle impedenze di linea  e
Generalized Pareto.
Il passo successivo  e quello del calcolo delle probabilit a di Miss Detection e
































Le simulazioni eettuate sono state realizzate modicando il numero di va-
riabili normali che compongono la Gaussian Mixture. Questo per osservare
se si vericano variazioni della soglia di decisione, e per provare a stimare il
numero di componenti pi u adatto.
I parametri che modellano il rumore con un numero K pari a due gaussiane,
sono riportati nella tabella sottostante:
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.9852 -2.2380 10.6386
2 0.0148 14.4156 8.4291
In Figura 7.9  e riportato l'andamento delle probabilit a di Miss Detection e7.3 Stima della soglia di decisione 117
Figura 7.9: Calcolo delle probabilit a con rumore Gaussian Mixture. La
linea continua rappresenta il calcolo ottenuto in modo frequentistico, mentre
quella tratteggiata il calcolo in forma chiusa.
False Alarm applicando come modello di rumore quello appena descritto.
In particolare si pu o notare come vari l'andamento delle curve con l'au-
mentare del numero di gaussiane che descrivono il rumore. Utilizzando un
modello Gaussian Mixture composto da poche componenti normali il nume-
ro di errori commessi risulta maggiore, mentre le probabilit a di FA e MD
diminuiscono anando il modello che descrive il rumore.
Dal graco si pu o dedurre che gi a con una decina di gaussiane si ottengono
buone prestazioni, ed  e quindi poco consigliabile aumentare ancora il nu-
mero di componenti. Questo infatti produrrebbe qualche miglioramento in
termini di errori commessi, ma a discapito di una maggiore onerosit a delle
operazioni da svolgere.118 Implementazione e risultati
Anche in questo caso le probabilit a sono stimate sia in forma chiusa, che in
modo frequentistico, e come per il caso gaussiano, la dierenza che si nota
 e dovuta al fatto di considerare un solo cammino sulla rete rumorosa.
Nella seguente tabella sono riportati i parametri della Gaussian Mixture nel
Figura 7.10: Calcolo delle probabilit a con rumore Gaussian Mixture e
diversa distribuzione delle impedenze.
caso in cui il rumore sia modellato con dieci variabili aleatorie gaussiane.7.3 Stima della soglia di decisione 119
Gaussiana  Media Deviazione Standard
1 0.2838 -6.5533 0.6612
2 0.0149 14.3787 8.5451
3 0.1584 -1.2889 0.0328
4 0.2401 -0.6901 0.3909
5 0.0213 -5.5187 7.6698
6 0.2220 1.0704 2.2579
7 0.0113 5.9092 0.5687
8 0.0458 -3.5466 0.0336
9 0.0018 -0.6415 2.2537
10 0.0008 0.2447 3.0460
Nella Figura 7.10  e riportato l'andamento delle probabilit a di FA e MD
considerando una diversa distribuzione per le impedenze di linea, ovvero
Gamma.
In questo caso  e stato riportato solamente l'andamento delle curve calcolate
in modo frequentistico. Questo per sottolineare ancora meglio che gi a con
dieci gaussiane si ottengono prestazioni ottime, ed  e quindi poco conveniente
aumentarne ancora la numerosit a.120 Implementazione e risultati
7.4 Conclusioni
Questo lavoro fornisce un metodo risolutivo per ottenere una stima dell'ef-
fettiva topologia di una rete di distribuzione elettrica.
Analizzando i risultati precedentemente riportati si pu o notare come le pre-
stazioni dell'algoritmo siano molto buone, garantendo basse probabilit a di
errore e dunque una stima molto ane alla realt a.
Interessante risulta il raronto tra le varie casistiche presentate, e le impor-
tanti dierenze che emergono nel confronto tra il caso gaussiano bianco e il
modello Gaussian Mixture.
La scelta della soglia ottima da utilizzare nella realizzazione pratica di tale
operazione dipende dunque da molteplici fattori. La potenza del rumore ad
esempio in
uisce pesantemente sulle prestazioni dell'algoritmo.
Inoltre potrebbe avere senso utilizzare una metrica per la stima dell'" otti-
mo diversa da quelle presentate, che in alcune particolari applicazioni non
consideri con lo stesso peso gli errori di False Alarm e Miss Detection.
Come detto questo risultato  e parte di un contesto pi u ampio, ovvero la
gestione eciente di una rete, che coinvolge molte altre considerazioni e
problematiche.Bibliogra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